Dzierzoniow 2011.03.16
WODOCIAGI I KANALIZACIA Spdlka z o.0.
ul. Kiliriskiego 254 38-200 Dziertonidw

LABORATORIUM
ul Relaksowa 5 58-200 Dziertoniow
tel./fax 74/832-37-06 P [‘:A
Cerfikat 1SO 9 001 e-mail :pl@wik.dzierzoniow.pl v
Certyfikar ISQ 14 001 TS
Certyfikat PN-N I8 061 , %
Sprawozdanie z badan nr 431/w/z/11 R
Monitoring Kontrolny i
Sy,
S
: H L. .ox . SN
Zleceniodawcea: ZGKIM Jaworzyna Slgska ul. Swidnicka 9 m
Miejsce pobrania : ZGKiM Jaworzyna Slaska ul. Swidnicka 9 z T
Badany obieki: woda z sieci wodociagowej % //,-\\\_\\3
Protoké6l pobrania /prayieeia probki: 29/w/11° hatult
Data pobrania prébki: 2011.03.08
Data rozpoczecia badan: 2011.03.08
Data zakoniczenia badan: 2011.03.09 zlecenie nr: 105/w/11
Préobke pobral : A. Kwaéniewska, zgodnie z normag: PN ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007.
Temperatura transportu prébki mikrobiologicznej: 3,0-7,0 °C
Kod prébki 427w/z
Miegjsce pobrania Toulets
Badana cecha Metoda Dopuszezalne Wynik
zakresy
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnos¢ NTU PN-EN 18O 7027: 2003 A 1 <0,04"
Barwa [mg/dm’ Pt] Procedura PL-B-03 wydanie | A 15 <06’
z dnia 26.04.2010
Odezyn [ pH | PN-C-04340-01:1950 A 6,5-95 80
Przewodnodé elektryczna whadciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 505
[uS-om™ w 25°C]
Zapach /z PN-C-04557:1972 - akceptowalny 20
Smak PN-C-04557:1972 - aliceptowalny z0
Jon amonowy [mg / dm’ NH.] Procedura PL-B-07 wydanie 3 A 0,5 <0,04"
Z dnia_04.05.2010
Zelgzo ogolne {pg / dm’ Fel Procedura PL-B-01 wydanie 5 A 200 40
Z dnia 04.05.2010 .
Mangan [ug/dm’ Mn] Procedura PL-B-15 wydanie 3 A 50 <10
Z dnia 04.05.2010
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Liczba bakterii z grupy coli | jik/ 100 ml] Procedura PL.-B-08 wydanie 4 A 0 0
Z ¢nia 14.05.2010
Liczba bakterii £ cofi Procedura PL-B-08 wydanie 4 A 0 0
[ jtk/ 100 mi] z.dnia_14.05.2010
*ponizej granicy oznaczalnosci
Z-1/1T~30 Data wydania: 12.07.2010 Nr wydania: 7

172



- Niniejsze Sprawozdanie 7 badari zawiera wyniki badern objete zakresem akredytacji oraz badaii nieakredytowanych.
- Literka ,A” umieszczona w wierszu Symbolu metody oznacza badanie wchodzqce w zakres akredytacji
Laboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq
ozhacione.

- Wyniki z badania odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektow.
- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych i nieakredytowanych.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci,
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z bada.

Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badari:

- badanie fizykochemiczne i mikll'?Rigl(S

WIK Sp. z 0.0 Zierzoniowia

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami: Badane cechy zgedne z wymaganiami okreslonymi
w **Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia  09.03.2007 wraz Ze zmianami z dnia
20.04.2010 (Dz.U. nr 61 z dnia 06.04.2007, poz. 417 i Dz.U. nr 72 z dnia 29.04.2010, poz.
466).

Zatwierdzit:
ZASTEPCA KIEROWNIKA
) L.a‘borato luir-bakterioroy
WIK Sp. z Drigrz wig
mgr inz. Cla Mor
Otrzymuja;
Zleceniodawca
aa
Koniec sprawozdania
Z-1/TT-30 Data wydania: 12.07.2010 Nr wydania: 7
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Dzierzoniéw 2011.03.16
WODOCIAGI I KANALIZACJA Spdika z o.0.
ul. Kilitiskiego 254 58-200 Dzierioniow

LABORATORIUM
ul. Relaksowa 5 58-200 Dzlerioniow
tel./fax 74/832-37-06 !)[EA
Cerpffikat 150 9 001 e-mail :pl@wik.dzierzoniow.pl Yt
Certyfikat ISO 14 001 R
Cert)fiker PN-N 18 001 % .
Sprawozdanie z badan nr 432/w/z/11 BADRG

Monitoring Kontrolny

Zleceniodawea: ZGKiM Jaworzyna Slgska ul. Swidnicka 9

Miejsce pobrania :WULKANIZACJA , Nowy Jaworéw2

Badany obiekt: woda z sieci wodociagowej

Protokél pobrania /przyjeeia probki: 29/w/l11

Data pobrania prébki: 2011.03.08

Data rozpoczecia badan: 2011.03.08

Data zakonczenia badan: 2011.03.11 zlecenie nr: 105/w/11
Prébke pobrat : A. Kwasniewska, zgodnie z normg: PN ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007,
Temperatura transportu probki mikrobiologiczuej: 3,0-7,0 °C

Kod prébki 428/w/z
Miejsce pobrania Toalets
Badana cecha Metoda Dapuszczalne Wynik
zakresy
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Mgimos¢ NTU PN-EN ISO 7027: 2003 A 1 <0,04"
Barwa [mg/dm’ Pf] Procedura PL-B-03 wydanie 1 A 15 <0,6
z dnia 26.04.2010
Odezyn [pH] PN-C-04540-01:1990 A 65-95 8.0
Przewodnosé elektryczna wiasciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 497
[15-cm” w 25°C]
Zapach /z PN-C-04557:1972 - akeeptowalny z0
Smak PN-C-04557:1972 - akceptowalny z0
Jon amonowy [mg / dm® NH,] Procedwra PL-B-07 wydanie 3 A 0,5 <0,04"
2 dnia 04.05.2010
Zelazo ogbine {ug / dm’ Fe} Procedura PL-B-01 wydanie § A 200 40
z dnia 04.05.2010 .
Mangan [ug / dm’ Mn} Procedura PL-B-15 wydanie 3 A 50 <10
z dnia 04.05.2010
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Liczba bakterii z grupy coli [ jik/ 100 ml| Procedura PL-B-0B wydanic 4 A o 411
Zdnia 14.05.2010
Liczba bakterii E.col Procedura PL-B-08 wydanic 4 A 0 0
|jtk/ 100 ml} zdnia 14.05.2010
*ponizg) granicy oznaczalnosel
[ Z-1/1T =30 Data wydania: 12.07.2010 Nr wydania: 7
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= Niniejsze Sprawozdanie 7 badari zawiera wyniki badarn objete zakresem akredytacji oraz badai nieakredytowanych,
- Literka ,A” umieszczona w wierszu symbolu mefody oznacza badanie wchodzgce w zakres akredytacji
Laboratorium, potwierdzone certyfikaterm Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq
oznacione, .

- Wyniki z badania odnosza si¢ wytacznie do badanych obiektéw.
- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych i nieakredytowanych.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji wciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badaf.

Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badai:
- badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne:
LABORANT

WIK.8p. 2 0.0, w/Diierzoniowie

mgr Aldo e\r'u.s
Stwierdzenie zgodnosci z vgymaganiami: Badane cechy niezgodne z wymaganiami
okreSlonymi w **Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.03.2007 wraz ze zmianami z
dnia 20.04.2016 (Dz.U. nr 61 z dnia 06.04.2007, poz. 417 i Dz.U. nr 72 z dnia 29.04.2010,

poz. 466). Woda zanieczyszczona mikrobiologicznie.

Zatwierdzil:
ZASTEPCA KIEROWNIKA
‘l.aboratori m-baklewmug

WiK Sp Q}me}e
mgr ing’¥zabela Nawrot

Otrizymuja:

zleceniodawca

aa

H]
Koniec sprawozdania
Z-1/1T-30 Data wydania: 12.07.2010 Nr wydania: 7




Dzierionidw 2011.03.16
WODOCIAGI 1 KANALIZACJIA Spétka z o.0.
ul. Kiliriskiego 254 58-200 Dziertonigw

Ceryyfikat ISO 9 001
Cergyfikar ISO 14 001
Certyfikat PN-N 18 001

LABORATORIUM
ul Relaksowa 5 58-200 Dzierioniow
tel./fax 74/832-37-06
e-mail :pkawik.dzierzoniow.pl

Sprawozdanie z badan nr 433/w/z/11

Monitoring Kontrelny

Zleceniodawea: ZGKiM Jaworzyna Slgska ul. Swidnicka 9
Miejsce pobrania :Pastuchéw ul. Cukrownicza 21

PCA

PoLsaie CENTRUM
ARNEDYTAGH

BADANIA

AB 756

oYy
Q) /f?

W

~
=

N

TN

o
I‘.I,II

K

Badany obickt: woda z sieci wodociagowej AN
Protokol pobrania /preyjeeia probkis 29/w/11 b
Data pobrania prébki: 2011.03.08
Data rozpoczecia badan: 2011.03.08
Data zakoficzenia badai: 2011.03.11 zlecenie nr: 105/w/11
Prébke pobral : A, Kwasniewska, zgodnie z normg: PN ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007.
Temperatura transportu prébki mikrobiologicznej: 3,0-7,0 °C
Kod prébki 429/wiz
Miejsce pobrania Kuchnia
Badana cecha Metoda Dopuszezalne Wynik
zakresy
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Mgtnodé NTU PN-EN ISO 7027: 2003 A 1 0,62
Barwa [mg/dm’ Pt] Procedura PL-B-03 wydanie 1 A 15 038
Z dnia 26.04.2010
Odczyn [pH] PN-C-04540-01:1990 A 65-95 79
Przewoadno$¢ elektryczna wiasciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 513
[uS-em™ w 25°C)
Zapach /z PN-C-04557:1972 - akceptowalny z0
Smak PN-C-04557:1972 - akeeptowsalny z0
Jon amonowy fmg / dm’ NH,] Procedura PL-B-07 wydanie 3 A 0,5 <0,04"
z dnia 04.05.2010
Zelazo ogdlne [ug / dm’ Fe} Procedura PL-B-01 wydanie 5 A 200 170
z dnia 04.05.2010
Mangan [ug/dm’ Mn] Procedura PL-B-15 wydanie 3 A 50 <10°
z dnig 04.05.2010
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Liczba bakterii z grupy coli | jtk/ 100 ml] Procedura PL-B-08 wydanie 4 A 0 1815
z dnia 14.05.2010
Liczba bakterii £ colé Procedura PL-B-08 wydanie 4 A 0 0
[ jek/ 100 mi) z dnia 14.05.2010
*ponizej granicy oznaczainosci
Z-1/1T-30 Data wydania: 12.07.2010 Nr wydania: 7

172




- Niniejsze Sprawozdanie 7 badari zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badari nileakredytowanych,
- Literka ,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wchodzgce w zakres akredytacji
Luboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie g
oznaczone.

- Wyniki z badania odnosza sie wylacznie do badanych obiektow.
- Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami dotyczy badari akredytowanych i nieakredytowanych.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z bada.

Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badari:

- badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne:

LABORANT

WIK Sp.z oo w Zherzoniowie

mgr Aldonﬂf&/rus

Stwierdzenie zgodnoSci z wymaganiami: Badane cechy niezgodne 2z wymaganiami
okreslonymi w **Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.03.2007 wraz ze zmianami z
dnia 20.04.2010 (Dz.U. nr 61 z dnia 06.04.2007, poz. 417 i Dz.U. nr 72 z dnia 29.04.2010,
poz. 466). Woda zanieczyszczona mikrobiologicznie.

Zatwierdzil:

ZASTEPCA KIEROWNIKA

_i.aboratonum-ba lerioto
WIiK Sp z a0 zZerzoﬁ‘rFZze
mgrinz. lzalptvg Nevwrot

Otrzymuja:
zleceniodawca
ala
Koniec sprawozdania
Z-1/1T =30 | Data wydania; 12.07.2010 Nr wydania: 7

272



DzierZzoniéw 2011.03.25

A o b - e WODOCIAGI I KANALIZACJA Spétka z o.0.
% ul. Kilinskiego 254 58-200 Dzierionidw
e’ ~ LABORATORIUM
ul. Relaksowa 5 58-200 Dziertoniow .
tel./fax 74/832-37-06 PQA
Certyfikat 180 9 001 e-mail :plawik.dzierzoniow.pl AKREOYTAC

Certyfikat ISO 14 001
Certyfikat PN-N 18 001

SpraWozdanie z badan nr 548/w/z/11

Monitoring Kontrolny - powtérka

Zleceniodawca: ZGKiM Jaworzyna Slaska ul. Swidnicka 9
Miejsce pobrania :WULKANIZACJA , Nowy Jaworéw2 B
Badany obiekt: woda z sieci wodociggowej A /ﬁ\g“
Protok6t pobrania /preyigeia probki: 37/w/11 il
Data pobrania probki: 2011.03.23

Data rozpoczgcia badan: 2011.03.23

Data zakohczenia badai: 2011.03.24 zlecenie nr: 105/w/11

Prébke pobral : A. Kwasniewska, zgodnie z normg: PN ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO 19458:2007.

Temperatura transportu prébki mikrobiologiczaej: 3,5-6,5 °C

Kaod proébki S64/wiz
Miejsce pobrania Toaleta
Badana cecha Metoda Dopuszezaloe Wynik
zakresy
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Liczba bakterii z grupy coli | jtk/ 100 ml] Procedura PL-B-08 wydanie 4 A 0 0
z dnia 14.05.2010
Liczba bakterii E.coli Procedura PL-B-08 wydanie 4 A @ (]
Litk/ 100 mlj ¢ dnia_14.05.2010

- Ninlejsze Sprawozdanie ; badan zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. - Literka
wA” umieszczonn w wierszy symbolu metody oznacza badanie wehodzqce w zakres akredytacjii Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza gakresu akredysacii nie sq oznaczone,

- Wyniki z badania odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych i nieakredytowanych.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Klignt ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

NT
Osoba autoryzujaca Sprawozdanie zll:ﬁ‘eﬁ1§D RAN o0z ONOWIE

Stwierdzenie zgodnoéci“z‘ wymaginiami: Badane cechy zgodne z wymaganiami okreslonymi
w **Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia 2z dnia  09.03.2007 wraz ze zmianami z dnia
20.04.2010 (Dz.U. nr 61 z dnia 06.04.2007, poz. 417 i Dz.U. nr 72 z dnia 29.04.2010, poz.
466).

Ld&"?:“:r»d TR “L"J‘.‘_':ri sy
!\M/\au

Otrzymuijg:
zleceniodawca
a/a

Koniec sprawpzdania

[Z—l/ 1T-30 Data wydania 12.07.2010 Nr wydania: 7
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Dzierioniéw 2011.03.25
WODOCIAGI I KANALIZACJA Spotka z o.0.
ul. Kiliriskiego 254 58-200 Dzierioniow

LABORATORIUM
ul. Relaksowa 5 58-200 Dzierionidw
fel./fax 74/832-37-06 !:Efﬁ'
Certyfikat 1SO %001 e-mail :pl@wik.dzierzoniow.pl - haesracn

Ceryfikar 1SO 14 601
Cermpfikar PN-N 18 001

C-BADANIE " -

AB 756

HaCHRA
TN

Spraﬁozdanie z badan nr 549/w/z/11

Monitoring Kontrolny - powtérka

\‘\”I“J"/
= /
o

Zleceniodawea: ZGKiM Jaworzyna Slaska ul, Swidnicka 9 3 \—-’/
Miejsce pobrania: Pastuchéw ul. Cukrownicza 21 sy
Badany obiekt: woda z sieci wodociggowe]

Protokél pobrania /przyjgeia probki: 37/w/l11

Data pobrania prébki: 2011.03.23

Data rozpoczecia badan: 2011.03.23

Data zakoficzenia badan: 2011.03.24 zlecenie nr: 105/w/11
Prébke pobral : A. Kwasniewska, zgodnie z normg: PN ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO 19458:2007.

Temperatura transportu prébki mikrobiologicznej: 3,5-6,5 °C

\\“\
,,4’

‘f’tfuln\\‘\\

Kod prébki S65/wlz
Miejsce pobrania Kuchnia
Badana cecha Metoda Dopuszczalue Wynik
zakresy
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Liczba bakterii z grupy coli [ jik/ 100 ml] Procedura PL-B-08 wydanie 4 A 0 0
z dnia 14.05.2010
Liczba bakterii £.coli Procedura PL-B-08 wydanie 4 A 0 0
{ jti/ 108 mi} zdnia 14.05.2010

- Ninlejsze Sprawozdanie 7 badasi zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji oraz badasi nieakredytowanych. - Literka
wA” umiesicione w wiersyu symbolu metody oznacza badanie wehodzqee w zakres akredytacji Laboratorium, potwlerdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza wkresu akredytacyi nie sq oznaczone.

- Wyniki z badania odnoszg si¢ wqucznie do badanych obiektéw.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych i nieakredytowanych,

Bez pisemngj zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosei.

Klient ma prawo do rekiamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

- badanie mlk]‘Olel?{glC 2 O o m‘guomow‘e
Wik Sp.

Stwierdzenie ng‘ﬂh(?§éf?' magamamv Badane cechy zgodne z wymaganiami okreslonymi
w **Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia  09.03.2007 wraz ze zmianami z dnia
20.04.2010 (Dz.U. nr 61 z dnia 06.04.2007, poz. 417 i Dz.U. nr 72 z dnia 29.04.2010, poz.

466).
4§tmekd/¢
Otzymuja; LU /3/
zleceniodawca Loy L
ala e
Koniec sprawozdania
17.-1/ 1T~ 30 I Data wydaaia: 12.67.2010 Nr wydania: 7 _]
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