Dzierzoniéw 2011.09.26
WODOCIAGI 1 KANALIZACJA Spétka 7 o.0.
ul. Kiliriskiego 254 58-200 Dzierioniéw
LABORATORIUM
ul. Relaksowa 5 58-200 Dziertonidw
tel/fax 74/832-37-06
e-mail :pk@wik.dzierzoniow.pl

Certyfikat "ISO 9 001
Certyfikat ISO 14 001
Certyfikat PN-N 18 001

Data

Sprawozdanie z badan nr 1890/w/ﬂlﬁ"‘"z
Monitoring Kontrolny Pekretacia Bl (.

Zleceniodawca: ZGKiM Jaworzyna Slgska ul. Swidnicka 9

Miejsce pobrania: ZGKiM Jaworzyna Slaska ul. Swidnicka 9 - baza - toaleta
Badany obiekt: woda z sieci wodociggowej

Protokél pobrania /preyi¢eian probki: 162/w/11

Data pobrania proébki: 2011.09,21

Data rozpoczecia badan: 2011.09.21

Data zakoficzenia badan: 2011.09.22 zlecenie nr: 105/w/11

Prébke pobral : A. Kwasniewska, zgodnie z normg: PN ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007.
Temperatura transportu prébki mikrobiologicznej: 2,0 - 7,5 °C

Kod prébki 2163/wiz
Jaworzyna Slaska
Ul Swidnicka 9
S - ~~ Baza = toaleta
Badana cecha Metoda Dopaszczalne Wynik
zakresy
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE

Metnos¢ NTU PN-EN ISO 7027: 2003 - A 1 <0,04"
Barwa [mg/dm’ Pt] Procedura PL-B-03 wydanie 1 A 15 <0,6°

z dnia 26.04.2010
Odczyn [pH ] PN-C-04540-01:1990 A 65-95 8,0
Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 691
[uS-cm™ w 25°C]
Zapach /z PN-C-04557:1972 - akceptowalny z0
Smak PN-C-04557:1972 - akceptowalny z0
Jon amonowy {mg / dm® NH,] Procedura PL-B-07 wydanie 3 A 05 <0,04"

z dnia 04.05.2010
Zelazo ogélne [ug Fe/ dm’} Procedura PL-B-01 wydanie 5 A 200 40

Z dnia 04.05.2010 -
Mangan [pg Mn/ dm’] Procedura PL-B-15 wydanie 3 A 50 <10

Z dnia 04.05.2010

BADANIE MIKROBIOLOGICZNE

Liczba bakterii z grupy coli [ jtk/ 100 mi] Procedura PL-B-08 wydanie 4 A 0 0

z dnia 14.05.2010
Liczba bakterii E.coli Procedura PL-B-08 wydanie 4 0 0
[ jtk/ 100 mi} z dnia 14.05.2010
*ponizej granicy oznaczalnosci

- Niniejsze Sprawozdonie z badari zawiera wyniki badani objete zakresem akredytacji oraz badari nieakredytowanych. - Literka ,,A” umieszczona w
wierszu symbolu metody omnacza badanie wehodgce w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez
PCA; Badania spoza zakresu akredytac)i nie sq oznaczone.
- Wyniki z badania odnosza si¢ Wylacznie do badanych obiektow.
- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczy badas ekredytowanych i nicakredytowanych.
Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do reklamagjj w ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badas.
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Stwierdzenie zgoduB&i % / Rt Badane cechy zgodne 2z wymaganiami okre§lonymi
w **Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.03.2007 wraz ze zmianami z dnia 20.04.2010 (DzU. nr6l
z dnia 06.04.2007, poz. 417 i Dz.U. nr 72 z dnia 29.04.2010, poz. 466).
Smak i zapach wody jest akceptowalny.
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Dzierzoniéw 2011.09.26
WODOCIAGI I KANALIZACJA Spotka 7 0.0.
ul. Kiliriskiego 254 58-200 Dzierioniéw

Certyfikat 1SO 9 001
Certyfikat ISO 14 001
Certyfikat PN-N 18 001

Sprawozdanie z badan nr 1891/w/z/11

LABORATORIUM
ul. Relaksowa 5 58-200 Dziersoniéw
tel./fax 74/832-37-06
e-mail :pl@wik.dzierzoniow.pl

Monitoring Kontrolny

Zleceniodawca: ZGKiM Jaworzyna Slgska ul. $widnicka 9
Miejsce pobrania: Nowy Jaworéw 2 - WULKANIZACJA - toaleta

PCA

POLSKIE CENTRUM
AXBEDYTACH

BADANIA - -

AB 756

Badany obiekt: woda z sieci wodociggowej Q\Q_E://_///
Protokél pobrania /preyjeeia probki: 162/w/11 3
Data pobrania prébki: 2011.09.21 PN
. NS
Data rozpoczgcia badan: 2011.09.21 AN
Data zakoriczenia badan: 2011.09.22 2lecenie nr: 105/w/11
Prébke pobrat : A. Kwasniewska, zgodnie z normy: PN ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007.
Temperatura transportu prébki mikrobiologicznej: 2,0 - 7,5 °C
Kod prébki 2164/w/z
Nowy Jawordw 2
Waulkanizacja -
toaleta
Badana cecha Metoda Dopuszezalne Wynik
zakresy
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnos¢ NTU PN-EN 1SO 7027: 2003 A 1 0,24
|- Barwa--fmg-Ldml P} Procedura-PE=B=03-wydanic 1- A 15 <q6°
z dnia 26.04.2010
Odczyn {pH ] PN-C-04540-01:1990 A 6,5-95 1.9
Przewodnosé elekiryczna wiasciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 682
[pS-em™ w 25°C]
Zapach /z PN-C-04557:1972 - akceptowalny z0
Smak PN-C-04557:1972 - akeeptowalny z0
Jon amonowy fmg / dm® NH,] Procedura PL-B-07 wydanie 3 A 0,5 <0,04°
z dnia 04.05.2010
Zelazo ogdlne [pg Fe/ dm’] Procedura PL-B-01 wydanie 5 A 200 40
Z dnia 04.05.2010 ;
Mangan [ug M/ dm’] Procedura PL-B-15 wydanie 3 A 50 <10
z dnia 04.05.2010
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Liczba bakterii z grupy coli | jtk/ 100 mi] Procedura PL-B-08 wydanie 4 A 0 0
z dnia 14.05.2010
Liczba bakterii £.coli Procedura PL-B-08 wydanie 4 0 0
[ jtk/ 100 ml} z dnia 14.05.2010

*ponizej granicy oznaczalnosci

- Niniejsze Sprawozdanie ; badari zawiera wyniki badari objete zakresem akredytaci oraz badari nieakredytowanych. - Literka ,,A” umieszczona w

wierszu symbolu metody oznacza badanie wchodzgq
PCA. Badania spoza wkresu akredytacji nie sq

oznaczone,

- Wyniki z badania odnosza si¢ wylacznic do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych i nieakredytowanych.
Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Klient ma prawe do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.
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Wybfiganiami:

ZASTEPCA KIERWNIKA

Badane

cechy zgodne 2z wymaganiami

ce w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez

okreSlonymi

w **Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.03.2007 wraz ze zmianami z dnia 20.04.2010 (Dz.U. ur 61
z dnia 06.04.2007, poz. 417 .i D2.U. nr 72 z dnia 29.04.2010, poz. 466).
Smak i zapach wody jest akceptowalny.
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Dzierzoniéw 2011.09.26
WODOCIAGI I KANALIZACJA Spétka 7 o.0.
ul. Kiliriskiego 254 58-200 Dziertoniow

LABORATORIUM
ul. Relaksowa 5 58-200 Dziertoniow o/
tel/fax 74/832-37-06 P[:.Ae«
Certyfikat ISO 9 001 e-mail :pKawik.dzierzoniow.pl oLsxie “g;‘"

Certyfikat 1SO 14 001
Certyfikat PN-N 18 001

Sprawozdanie z badan nr 1892/w/z/11
Monitoring Kontrolny

Zleceniodawca: ZGKiM Jaworzyna Slaska ul. Swidnicka 9
Miejsce pobrania: Pastuchéw, ul. Cukrownicza 21 — dom - kuchnia

| BADANIA

AB 756

Badany obiekt: woda z sieci wodociagowej :\\\\\\__{//3
Protokél pobrania /prayjgeia probki: 162/w/11 iEEEm
Data pobrania prébki: 2011.09.21 TNy
Data rozpoczgcia badan: 2011.09.21 DS

Data zakonczenia badaii: 2011.09.22 zlecenie nr: 105/w/11
Prébke pobrat : A. Kwasniewska, zgodnie z normg: PN ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO 19458:2007.
Temperatura transportu prébki mikrobiologicznej: 2,0 - 7,5 °C

Kod prébki 2165/w/z
Pastuchéw
Ul Cukrownicza 21
Dom - kuchnia
Badana cecha Metoda Dopuszczalne Wynik
zakresy
‘ BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnos¢ NTU PN-EN ISO 7027: 2003 A 1 0,17
Barwe [mg/dm’ Pt} Procedura PL-B-03 wydanie 1 A 15 <06
e z-dnia-26.04.2010 . — I

Odczyn [pH] PN-C-04540-01:1990 A 65-95 7.9
Przewodno$é elektryczna wlasciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 679
[uS-cm™ w 25°C]
Zapach /z PN-C-04557:1972 - akceptowalny z0
Smak PN-C-04557:1972 - akceptowalny z0
Jon amonowy [mg / dm® NH,] Procedura PL-B-07 wydanie 3 A 05 <0,04’

z dnia 04.05.2010
Zelazo ogblne [pg Fe/ dm’] Procedura PL-B-01 wydanie § A 200 40

z dnia 04.05.2010 -
Mangan [ug Mn/ dm’] Procedura PL-B-15 wydanie 3 A 50 <10

z dnia 04.05.2010

BADANIE MIKROBIOLOGICZNE

Liczba bakterii z grupy coli [ jtk/ 100 ml] Procedura PL-B-08 wydanie 4 A 0 0

Z dnia 14.05.2010
Liczba bakterii £:coli Procedura PL-B-08 wydanie 4 A 0 0

tk/ 100 mi| z dnia 14.05.2010

*ponizej granicy oznaczalno$ci

- Niniejsze Sprawozdanie z badari zawiera wyniki badar objete zakresem akredytacji oraz badari nieakredytowanych. - Literka ,,A” umieszczona w
wierszu symbolu metody oznacza badanie wchodzqce w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr AB 756 wydanym priez
PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

- Wyniki z badania odnoszq si¢ wylacznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczy badas akredytowanych i nieakredytowanych.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan,

Badane cechy zgodne 2z wymaganiami okreslonymi
w **Rozporzgqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.03.2007 wraz ze zmianami z dnia 20.04.2010 (Dz.U. nr 61
z dnia 06.04.2007, poz. 417 i Dz.U. nr 72 z dnia 29.04.2010, poz. 466). (Ui
Smak i zapach wody jest akceptowalny. aboerato
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