
 Nr wydania: 12  Data wydania: 01.06.2015  Strona : 1 z 2 F/06/P/15

ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica

Sprawozdanie z badań nr: 1138/2015

Data sporządzenia sprawozdania: 19.10.2015

Zleceniodawca: Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o.

ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska

Cel badania: monitorowanie jakości wody - monitoring kontrolny

Badany obiekt: woda uzdatniona

Data/godz. pobrania próbki: 12.10.2015/9.05

Data/godz. dostarczenia próbki: 12.10.2015/10.00

Podstawa: Aneks nr 01/2015 z dnia 20.01.2015 do umowy nr 01/2014 z 08.01.2014

Badania wykonano w dniach:  fizykochemia: 12 - 16.10.2015

 bakteriologia: 12 - 14.10.2015

Załączniki: 1/ Protokół nr 793/2015 z pobierania/przekazania próbek

Próbkę pobrał i transportował: upoważniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:                

a/ fizykochemia  PN-ISO 5667-5: 2003 (A)                                           

b/ bakteriologia PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Próbkę dostarczono w stanie dobrym

 

Badania w obszarze regulowanym prawnie.



 Nr wydania: 12  Data wydania: 01.06.2015  Strona : 2 z 2 F/06/P/15

Sprawozdanie z badań nr: 1138/2015

Miejsce pobrania

SUW Węglowa Jaworzyna Śląska - punkt

wprowadzania wody do sieci, kontrolny

punkt poboru wody uzdatnionej

8,0      ± 0,4

20,1

A

Odczyn pH

pomiar w temperaturze

PN-EN ISO 10523:2012

˚C

6,5-9,5

    A Barwa

PBL/CH/21/06  

 wyd.03 z 18.11.2011 na

podstawie metody  HACH

8025

mg/l
akceptowalna przez

konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian

    N Chlor wolny

PBL/CH/22/06  

 wyd.02 z 08.11.2011 na

podstawie metody  HACH

8021

mg/l 0,3

0,60      ± 0,12N Mętność PN-EN ISO 7027:2003 NTU 1

1 (akceptowalny)     N Zapach PN-EN 1622:2003 TON
akceptowalny przez

konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian

1 (akceptowalny)     N Smak PN-EN 1622:2003 TFN
akceptowalny przez

konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian

    A Jon amonowy

PBL/CH/15/06  

 wyd.03 z 16.11.2011 na

podstawie metody  HACH

8038

mg/l 0,50

    A

Mangan

metoda: spektometria absorpcji atomowej

po mineralizacji w stężonym kwasie

PN-92/C-04570/01 µg/l 50

    A

Żelazo ogólne

metoda: spektometria absorpcji atomowej

po mineralizacji w stężonym kwasie

PN-92/C-04570/01 µg/l 200

793      ± 40A

Przewodność elektryczna w temp.

25°C

kompensacja automatyczna

PN-EN 27888:1999 2500

Autoryzował: Zatwierdził:

Miejsce pobrania

SUW Węglowa Jaworzyna Śląska - punkt

wprowadzania wody do sieci, kontrolny

punkt poboru wody uzdatnionej

0     A(R) Bakterie grupy coli
PBL/B/01/07 

 wyd.02 z 04.11.2011
jtk/ 100 ml 0

0     A(R) Escherichia coli
PBL/B/01/07 

 wyd.02 z 04.11.2011
jtk/ 100 ml 0

Autoryzował: Zatwierdził:

Koniec sprawozdania



 Nr wydania: 12  Data wydania: 01.06.2015  Strona : 1 z 2 F/06/P/15

ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica

Sprawozdanie z badań nr: 1139/2015

Data sporządzenia sprawozdania: 19.10.2015

Zleceniodawca: Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o.

ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska

Cel badania: monitorowanie jakości wody - monitoring kontrolny

Badany obiekt: woda surowa

Data/godz. pobrania próbki: 12.10.2015/9.10

Data/godz. dostarczenia próbki: 12.10.2015/10.00

Podstawa: Aneks nr 01/2015 z dnia 20.01.2015 do umowy nr 01/2014 z 08.01.2014

Badania wykonano w dniach:  fizykochemia: 12 - 13.10.2015

 bakteriologia: 12 - 14.10.2015

Załączniki: 1/ Protokół nr 793/2015 z pobierania/przekazania próbek

Próbkę pobrał i transportował: upoważniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:                

a/ fizykochemia  PN-ISO 5667-5: 2003 (A)                                           

b/ bakteriologia PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Próbkę dostarczono w stanie dobrym

 

Badania w obszarze regulowanym prawnie.



 Nr wydania: 12  Data wydania: 01.06.2015  Strona : 2 z 2 F/06/P/15

Sprawozdanie z badań nr: 1139/2015

Miejsce pobrania
SUW Węglowa Jaworzyna Śląska -  ujęcie wody, kontrolny

punkt poboru wody surowej

7,9      ± 0,4

20,3

A

Odczyn pH

pomiar w temperaturze

PN-EN ISO 10523:2012

˚C

    A Barwa

PBL/CH/21/06  

 wyd.03 z 18.11.2011 na

podstawie metody  HACH

8025

mg/l

3,05      ± 0,61N Mętność PN-EN ISO 7027:2003 NTU

1 (akceptowalny)     N Zapach PN-EN 1622:2003 TON

0,37      ± 0,04A Jon amonowy

PBL/CH/15/06  

 wyd.03 z 16.11.2011 na

podstawie metody  HACH

8038

mg/l

154      ± 23A

Mangan

metoda: spektometria absorpcji atomowej

po mineralizacji w stężonym kwasie

PN-92/C-04570/01 µg/l

381      ± 43A

Żelazo ogólne

metoda: spektometria absorpcji atomowej

po mineralizacji w stężonym kwasie

PN-92/C-04570/01 µg/l

817      ± 41A

Przewodność elektryczna w temp.

25°C

kompensacja automatyczna

PN-EN 27888:1999

Autoryzował: Zatwierdził:

Miejsce pobrania
SUW Węglowa Jaworzyna Śląska -  ujęcie wody, kontrolny

punkt poboru wody surowej

0     A(R) Bakterie grupy coli
PBL/B/01/07 

 wyd.02 z 04.11.2011
jtk/ 100 ml

0     A(R) Escherichia coli
PBL/B/01/07 

 wyd.02 z 04.11.2011
jtk/ 100 ml

Autoryzował: Zatwierdził:

Koniec sprawozdania



 Nr wydania: 12  Data wydania: 01.06.2015  Strona : 1 z 2 F/06/P/15

ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica

Sprawozdanie z badań nr: 1140/2015

Data sporządzenia sprawozdania: 19.10.2015

Zleceniodawca: Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o.

ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska

Cel badania: monitorowanie jakości wody - monitoring kontrolny

Badany obiekt: woda z sieci

Data/godz. pobrania próbki: 12.10.2015/9.45

Data/godz. dostarczenia próbki: 12.10.2015/10.00

Podstawa: Aneks nr 01/2015 z dnia 20.01.2015 do umowy nr 01/2014 z 08.01.2014

Badania wykonano w dniach:  fizykochemia: 12 - 16.10.2015

 bakteriologia: 12 - 14.10.2015

Załączniki: 1/ Protokół nr 793/2015 z pobierania/przekazania próbek

Próbkę pobrał i transportował: upoważniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:                

a/ fizykochemia  PN-ISO 5667-5: 2003 (A)                                           

b/ bakteriologia PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Próbkę dostarczono w stanie dobrym

 

Badania w obszarze regulowanym prawnie.



 Nr wydania: 12  Data wydania: 01.06.2015  Strona : 2 z 2 F/06/P/15

Sprawozdanie z badań nr: 1140/2015

Miejsce pobrania
Witków 27A - kran w kuchni na parterze

budynku

7,9      ± 0,4

20,2

A

Odczyn pH

pomiar w temperaturze

PN-EN ISO 10523:2012

˚C

6,5-9,5

    A Barwa

PBL/CH/21/06  

 wyd.03 z 18.11.2011 na

podstawie metody  HACH

8025

mg/l
akceptowalna przez

konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian

    N Chlor wolny

PBL/CH/22/06  

 wyd.02 z 08.11.2011 na

podstawie metody  HACH

8021

mg/l 0,3

0,64      ± 0,13N Mętność PN-EN ISO 7027:2003 NTU 1

1 (akceptowalny)     N Zapach PN-EN 1622:2003 TON
akceptowalny przez

konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian

1 (akceptowalny)     N Smak PN-EN 1622:2003 TFN
akceptowalny przez

konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian

    A Jon amonowy

PBL/CH/15/06  

 wyd.03 z 16.11.2011 na

podstawie metody  HACH

8038

mg/l 0,50

    A

Mangan

metoda: spektometria absorpcji atomowej

po mineralizacji w stężonym kwasie

PN-92/C-04570/01 µg/l 50

    A

Żelazo ogólne

metoda: spektometria absorpcji atomowej

po mineralizacji w stężonym kwasie

PN-92/C-04570/01 µg/l 200

824      ± 41A

Przewodność elektryczna w temp.

25°C

kompensacja automatyczna

PN-EN 27888:1999 2500

Autoryzował: Zatwierdził:

Miejsce pobrania
Witków 27A - kran w kuchni na parterze

budynku

0     A(R) Bakterie grupy coli
PBL/B/01/07 

 wyd.02 z 04.11.2011
jtk/ 100 ml 0

0     A(R) Escherichia coli
PBL/B/01/07 

 wyd.02 z 04.11.2011
jtk/ 100 ml 0

Autoryzował: Zatwierdził:

Koniec sprawozdania


	Sprawozdanie nr 1138, 19.10.2015.pdf
	Sprawozdanie nr 1139, 19.10.2015.pdf
	Sprawozdanie nr 1140, 19.10.2015.pdf

