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Sprawozdanie z badan nr: 569/2015

Data sporzadzenia sprawozdania; 12.06.2015

Zleceniodawea: Zaklad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.
ul. Swidnicka 9. 58-140 Jaworzyna Slaska

Cel badania: monitorowanie jakosci wody - monitoring kontrolny

Badany obickt: woda z sieci

Data/godz. pobrania probki:  09.06.2015/10.15

Data/godz. dostarczenia probki: 09.06.2015/12.55

Podstawa: Aneks nr 01/2015 z dnia 20.01.2015 do umowy nr 01/2014 2 08.01.2014

Badania wykonano w dniach: fizykochemia: 09 - 11.06.2015
bakteriologia: 09 - 11.06.2015

Zalaezniki: 1/ Protokél nr 412/2015 z pobierania/przekazania probek

Probke pobral i transportowal: upowazniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:
a/ fizykochemia PN-1SO 5667-5: 2003 (A)
b/ bakteriologia PN-EN [SO 19458:2007

Probke dostarczono w stanie dobrym

Badania w obszarze regulowanym prawnie.

Informacje do wynikon zoajdujgeych sig na sprawozdaniu

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytac) PCA Nr AB 842, A (R) - badanie akredylowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji PCA Nr AB 842, wykonane
meloda alternatywna dla metody wskazane) w przepisie prawa (POS Dz U z 20131, poz. 1232 art. 12 ust. 2). Dowody rownowaznosc: zastosowane] metody doslepne sg w
Laboratorium, N - badanie nieakredytowane, P - wynik badana poza akiedylowanym zakresem melody . A' - badanie akredylowane wykonane u podwykonawcy
Labaratonum posiada upowaznienie Panstwowego Powialowego Inspekiora Sanitarnego w Swidnicy - Decyzja nr 1346/14 z 26.11.2014 1. na wykonywanie badan w wodzie.

Wyniki badan 0dnoszq sie wylacznie do badanych prébek, Bez pisemnej zgady laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Zleceniodawcy
przysluguje prawo do reklamacji w tlerminie 14 dmi od daly otrzymania sprawozdania z badan

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieramie i warunki transportu probki dostarczanej przez Klienta Informacje dotyczace sposobu, czasu, opisu miejsca
pobierania. itp 53 informacjami pozyskanymi od Klienta. Podana niepewnosé wyniku dla takich probek nie uwzglednia niepewnosci pobierania

Niepewnaosci

* Niepewnos¢ metody okreslono jako niepewnose rozszerzong przy poziomie ufnosc 95% 1 wspalczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje ona pobierania probek

* * Niepewnos¢ metody okreslono jako niepewnosc fozszerzong przy poziomie ufnoser 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, obeymuje ona pobieranie probek

W badaniach fizykochemicznych dla wynikaw ponize (<) 1 powyze) (7] zakiesu metody mepewnosci mie podaje sie.

W badaniach mikrobiologicznych jezel wynik jest 0. nw lub powyze) (=) zakresu melody niepewnosci nie podaje si¢

Niepewnosc metody dla badan mikrotiologicznych w wodzie podaje sie na zyczenie Khenta lub gdy wynik zbliza sie do wartosci dopuszczalneg)

Niepewnosc wyniku wyrazona jest jako przedzial ufnosci obliczony na podstawie normy PKN-ISO/TS 19036:2011

Dla badan parazytologicznych i mikrobiologicznych (badania jakosciowe) w osadach sciekowych niepewnosci nie podaje sie

Rozdzielnik: 1 egz Khent, 1 egz ala
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Sprawozdanie z badan nr: 569/2013

Wyniki badania

Norma/ Metodyka Kod prébki: 1047 Najwyisze dopuszczalne
Oznaczony parametr Jednostka parametry zgodne 2
badawcza Wynik Niepewna$é ** Rozporzqdzeniem
. - — Ministra Zdrowia z dnin
Micjsce pobrania Pastuchéw ul. Wyzwolenia 22: Szkola | 20042010 (Dzt1.Nr 72
Podstawowa - kran w lazience dziewczat | poz.466 2 29.04.2010)
Odczyn pH
A PN-EN 15O 10§23:2012 7.7 04 6.5-9.5
pomar w lemperaturze 'C 19.8
PBL/CH/21:06 akceptowalna przez
wyd 03z 18 112011 na o .
A |Barwa podstawic metody HACH mg/| 2  konsumenta i bez
8025 nicprawidiowych zmian
PBL/CH/22/006
. wyd 02708 11 2011 na < i
N |Chlor wolny podstawic metody. HACH mg/l <0.05 0.3
8021
N |Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 NTU 049 £0.10 |
akceptowalny przez
N |Zapach PN-EN 1622:2003 TON I (akceptowalny) konsumenta i bez
meprawidiowych zmian
akceptowalny przez
N |Smak PN-EN 16222003 TFN 1 (akceptowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowych znan
PBIL/CH/15/06
wyd.03 216112011 na
. , vd. <0,2 .
A |Jon amonowy podstawie metody HACH mg/l 0,23 0.50
8038
A [Mangan PN-92/C-04570:01 ng/l <30 50
A |Zelazo ogolne PN-92/C-04570:01 ng/l <100 200
Przewodnosé elektrvezna w temp.
A |25°C PN-EN 27888 1999 usS em! 809 x40 2500
kompensacya aulomalyczna
. . (33 ~ * L4 1
Specjalista ds. chemii Specjali s. chemil Kierownik tLaboratorium
A M 1}
Autoryzowat: V/4 /< n2delet_ Zatwierdzil: 0 44,—(&
t
. , (g ,( Y4
mgr Dagmara Wlodarfzyk Halina Goéralska mer inz. Violetia Ortowshka
Abhkis Najwyisze dopuszezalne
0 metr Norma/ Metodyka | | oo o Kod prébki: 1047 R
Znaczony para hadawcza Wynik Niepewnosé Rozporzadzenicm
" - Ministra Zdrowin z dnia
. . Pastuchow ul.\\’)’Z\\’OlCnla 22: S‘Zkola 20.04.2010 (Dz.U.Nr 72
Migjsce pobrania Podstawowa - kran w lazience dziewczat | poz.466 z 29.04.2010)
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml PBL/B/01/07 itk 0 0
A probki wyd.02204.11.2011 J
A Liczba bakterii E.coli w 100 mi PBUB.’OH(W’ itk 0 0
probki wyd 02204 112011 ’
Autoryzowal: Zawwvierdzil:  giarownik Loboratorive.

Speajlista ¢s. mikrobiologii

(e C
inz. Agnieszka Kroczak

'MJ&L

marinz. Violetra Ortowshe

Koniec sprawozdania
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Laboratorium badaweze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, j\I\E_.’—// =
sygnatariusza porozumien EA MLA i ILAC MRA - Nr akredytacji AB 842 Ty

Sprawozdanie z badan nr: 570/2015

Data sporzadzenia sprawozdania: 12.06.2015

Zleceniodawea: Zaklad Uslug Komunalnyeh w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.
ul. Swidnicka 9, 38-140 Jaworzyna Slaska

Cel badania: monitorowanie jakosci wody - monitoring kontrolny

Badany obiekt: woda z sieci

Data/godz. pobrania probki:  09.06.2015/10.45

Data/godz. dostarczenia probki: 09.06.2015/12.55

Podstawa: Aneks nr 01/2015 z dnia 20.01.2015 do umowy nr 01/2014 z 08.01.2014

Badania wykonano w dniach: fizykochemia: 09 - 11.06.2015
bakteriologia: 09 - 11.06.2015

Zalgezniki: 1/ Protokol nr 412/2015 z pobierania/przekazania probek

Probke pobral i transportowal: upowazniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:
a/ fizykochemia PN-1SO 5667-5: 2003 (A)
b/ bakteriologia PN-EN ISO 19458:2007

Probke dostarczono w stanie dobrym

Badania w obszarze regulowanym prawnie.

Informacje do wynikaw znajduppeych sig na sprawozdaniu

A - badanie akredylowane zamieszczone w Zakresie Akredytac PCA Nr AB 842, A (R) - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji PCA Nr AB 842, wykonane
metoda aliernalywng dla metody wskazanej w przepisie prawa (POS. Dz. U. 2 2013, poz. 1232, an. 12 ust. 2). Dowody rownowaznosci zaslosowane] metody dostepne sq w
Laboratorium, N - badanie nieakredytowane. P - wynik badania poza akredylowanym zakresem melody . A" - badanie akredylowane wykonane u podwykonawcy
Laboratorium posiada upowaznienie Panstwowego Powialowego Inspektora Sanitarnego w Swidnicy - Decyzja nr 1346/14 2 26.11.2014 r. na wykonywanie badan w wodzie

Wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanych probek Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci-Zleceniodawcy
przysluguje prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty olrzymania sprawozdania z badan.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoscr za pobieranie | warunki lransportu probki dostarczanej przez Klienta, Informacje dolyczace sposobu, czasu, opisu miejsca
pobierania. itp. sg infermacjami pozyskanymi od Klienta. Podana niepewnos$¢ wyniku dla 1akich probek nie uwzglednia niepewnosci pobierania.

Niepewnosci

" Niepewnosc metody okreslono jako niepewnosc rozszerzong przy poziomie utnosci 95% 1 wspolczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje ona pobierania prabek.

" " Niepewnosc metody ohreslono jako niepewnosc rozszerzong przy poziomie ufnasc: 95% 1 wspolczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje ona pobieranie probek

W badaniach fizykochemicznych dia wynikow ponizej (<) 1 powyzej (>) zakresu metody niepewnosci nie podaje sie.

W badamiach mikrobiologicznych jezeli wynik jest: 0. nw lub powyze (>) zakresu metody niepewnosci nie podaje sig.

Niepewnosc metody dia badan nukiobiologicznych w wodzie podaje sig na zyczenie Klienta lub gdy wynik zbliza sie do wartosci dopuszczalnej

Niepewnosc wyniku wyrazona jest jako przedzial ufnosci obliczony na podstawie normy PKN-1ISO/TS 19036:2011

Ola badan parazylologicznych | mikrobiologicznych (badania jakosciowe) w osadach sciekowych niepewnosci nie podaje sig

Rozdzielnk 1 egz. Klieni, 1egz. aa
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Sprawozdanie z badan nr: 570/2015

Wyniki badania
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Koniec sprawozdania

Norma/ Metodyka Kod prébki: 1048 Najwyisas dopusacenine
Oznaczony parametr : Jednostka parametry zgodne z
badawcza Wynik Niepewnosé ** Rozporzgdzeniem
T — - Ministra Zdrowia z dnia
Miejsce pobrania .lg\\orZ)na Slaska u!.Wolnos.m 9. l.Jr/,z\d 20.04,2010 (DzU.Nr 72
: Miasta - kran w pomicszczeniu socjalnym |  pozd66 z 29.04.2010)
Qdczyn pH
A PN-EN ISO 10523:2012 78 +04 6.5-9.5
pomiar w temperatur2¢ °C 19.8
PBL/CH/21/06 akeeptowaln, 04
. wyd 037 18 11.2011 na 5 anceplowaina praez
A |Barwa podstawic metody HACH mg/} = konstumenta i h‘z,
8025 meprawtdiowych zmian
PBL/CH/22/06
wyd.02208.11.2011 na <
N |Chlor wolny podstawie metody HACH mg/! <(0.05 0.3
8021
N |Mgtnosé PN-EN 1SO 7027:2003 NTU 094 £0.19 |
akceptowalny praez
N |Zapach PN-EN 1622.2003 TON I (akceplowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowych znuan
akceptowalny przez
N |Smak PN-EN 1622:2003 TFN ! (akceptowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowvch zinian
PBL/CH/15/06
wyd.03 216,11 2011 na
; " ) P
A [Jon amonowy podstawte metody HACH mg/ ! <0.23 0.50
8038
A |Mangan PN-92/C-04570/01 e/l <30 50
g ng
A |Zelazo ogolne PN-92/C-0457001 pg/l 113 13 200
Przewodnosé elektryczna w temp.
A |25°C PN-IEN 278881999 puS em! 812 4l 2500
kompensacja automatyczna
specjaiista ds. chemit wementy s 2mtorium
Autoryzowal: /Q Zatwierdzil: ' T v
2 /,,M, ({4 r
J 2 b
Halina Géra U ot
lska T “Ifa Ortowska
Kod prébki: 1048 Najwyisze dopuszczalne
Oznaczony parametr Norma/ Metodyka Jednostka — parametey zgodne z
badawcza Wynik Niepewnosé V’ Rozporzgdzeniem
- — Ministra Zdrowia 2 dnia
.. . Jaworzyna Slaska ul.Wolnosci 9. Urzad | 29.04.2010 (Dz.U1.N¢ 72
Migjsce pobrania ) ) ¥ o N 04.2010 (D201
- Miasta - kran w pomieszczeniu socjalnym | poz.466 2 29.04.2010)
Liczba bakierii grupy coli w 160 ml PBL/B:O1/O7 -
A probki i wyd.02204.11.2011 ik 0 o
Liczba bakterii E.coli w 100 ml PBL/B/01/07 itk 0 0
probki wyd.02z04.11.2011 :
Autoryzowal: Zatwierdzil: Cimm s o o eaepiasem
N
. . 7 ’ .
Speajalista ¢s. mikrobiologii ' fo—
mierine violeota Qrlsmals
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Laboratorium badawceze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, 3 &’.@
sygnatariusza porozumien EA MLA i ILAC MRA - Nr akredytacji AB 842

Sprawozdanie z badan nr: 571/2015

Data sporzadzenia sprawozdania: 12.06.2015

Zleceniodawea: Zaklad Uslug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z o.0.
ul. Swidnicka 9. 58-140 Jaworzyna Slaska

Cel badania: monitorowanie jakosci wody - monitoring kontrolny

Badany obiekt: woda z sieci

Data/godz. pobrania probki:  09.06.2015/11.03

Data/godz. dostarczenia probki: 09.06.2015/12.55

Podstawa: Aneks nr 01/2015 z dnia 20.01.2015 do umowy nr 01/2014 z 08.01.2014

Badania wykonano w dniach: fizykochemia: 09 - 11.06.2015
bakteriologia: 09 - 11.06.2015

Zalaczniki: 1/ Protokél nr412/2015 z pobierania/przekazania probek

Probke pobral i transportowal: upowazniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:
a/ fizykochemia PN-ISO 3667-5: 2003 (A)
b/ bakteriologia PN-EN 1SO 19458:2007

Probke dostarczono w stanie dobrym

Badania w obszarze regulowanym prawnie.

Informacje do wynikow znajdujgeych sig na sprawozdanio

A - badanie akredylowane zamieszczone w Zakresie Akredylacji PCA Nr AB 842, A (R) - bavanie akredylowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji PCA Nr AB 842, wykonane
metoda alernatywng dia metody wskazanej w przepisie prawa (POS, Dz. U 22013 1., poz. 1232, art. 12 usl. 2). Dowody réwnowaznosci zastosowanej metody dostepne sa w
Laboratorium, N - badanie nieakredylowane, P - wynik badania poza akredylowanym zakresem metody . A’ - badanie akredylowane wykonane u podwykonawcy
Laboratorium posiada upowaznienie Panstwowego Powiatowego Inspeklora Sanitarnego w Swidnicy - Decyzja nr 1346/14 2 26.11.2014 r. na wykonywanie badan w wodzie.

Wyniki badan odnosza sig wylacznie do badanych probek Bez pisemne) zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Zleceniodawcy
przysluguje prawo do reklamacy w terminie 14 dni od daty otrzymana sprawozdama z badan

Laboratonum nie ponosi odpowiedzialnosci za pebieranie i warunki transpartu probki dostarczane] przez Klenta. Informacje dotyczace sposobu, czasu, opisu miejsca
pobierania, iIlp. sg informacjami pozyskanymi od Khienta. Podana niepewnos$¢ wyniku dia takich prabek nie uwzglednia niepewnosc pobierania

Niepewnosci

* Niepewnosc metody okreslono jako niepewnosc rozszerzong przy poziomie utnosci 95% 1 wspalczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje ona pobierania probek

" * Niepewnosc metody okreslono jako niepewnosc rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje ona pobieranie probek

W badaniach fizykochemicznych dla wynikow ponizej (<) 1 powyze| (>) zakresu metody niepewnosci nie podaje sie

W badaniach mikrobiologicznych jezeli wynik jest: 0, nw lub powyzej (>} zakiesu melody niepewnosci nie podaje sig.

Niepewnos¢ melody dla badan mikrobiologicznych w wodzie podaje sig na zyczenie Klienta lub gdy wynik zbliza sig do wartosci dopuszczalne).

Niepewno$¢ wyniku wyrazona jest jeko przedzial ufnasci obliczony na podstawie normy PKN-ISO/TS 19036:2011

Dia badan parazytologicznych i mikrobiologicznych (badania jakosciowe) w osadach Sciekowych niepewnosci nie podaje sie

Rozdzielnik: 1 egz. Khient, 1 egz. ala
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Sprawozdanie z badan nr: $71/2015

Wyniki badania

Norma/ Metodyka Kod prébki: 1049 Najwyisze dopuszczaine
Oznaczony parametr Y¥2 | Jednostka P parametry zgodne 2
badawcza Wynik Niepewnos§é ** Rozporzgdzeniem
T " Ministra Zdrowia z dnia
Miejsce pobrania Jaworzyna Slaska u.I.S\\ |dm_ckd ): biuro | 20,04.2010 (Dz.UNr 72
ZUK - kran w pomieszczeniu socjalnym | poz.466 z 29.04.2010)
Odczyn pH )
A PN-EN ISO 10523:2012 78 +£04 6.5-9.5
pomiar w temperaturze °C 20,3
PBL/CH/21/06
A lBan wyd.03 2 18.11.2011 na A , akceplowalna pracz
nva podstawie metody HACH mg: F4 ) konsumenta i bez
8025 meprawidiowych zman
PBL/CI1/22/06
wyd.02 2 08.11.2011 na
N [Chlor wolny podstawie metody HACH mg/ I <0.05 0.3
8021
N [Mgtnos¢ PN-EN IS0 7027.2003 NTU 0:37  +0.07 1
akeeptowalny przez
N |Zapach PN-EN 1622:2003 TON 1 {akceptowalny) Konswmenta i bez
nicprawtdlowych znian
akceplowalny przez
N {Smak PN-EN 1622:2003 TFN I (akceptowalny) konsumenta i bez
nicprawidlowych zmian
PBL/CH/15/06
wyd. 03z 16.11.2011 na
" ) 5 _
A |lon amonowy podstawie metody HACH mg/l <0.23 0.50
8038
A [Mangan PN-02/C-04570/01 pe/l <30 30
A |Zelazo ogdlne PN-92/C-04570/01 ng/t <100 200
Przewodnosé elekiryczna w temp.
A [25°C PN-EN 27888:1999 nScem! 784  x39 2500
kompensacja automatyczna
Specjalista ds. chemii specjalis gis. chemii =t L nrziarum
. . STl e DI
Autoryzowal: N { Z/ . o2l Zatwierdzil: = _
. n& ‘
Halina G ULdbe
mgr Dagmara Wioda zyk Hralska merins. Vicie a Lriowsna
Oznaczony parametr Norma/ Metodyka Jednostka Kod probki: 1049 Nx:f;vr:::ltetioz:zzalm
; badawcza Wynik Niepewnodé *)/ Rozporzydzenicm
3 a1 " Ministra Zdrowia z dni
Mieisce pobranic Jaworzyna Slyska ul.Swidnicka 9: biuro ‘z,,,,,'J'z‘,,(,m,:;?_;r';';
iejsce pobrania S . . .
- ZUK - kran w pomicszezeniu socjalnym | poz.466 z 29.04.2010)
iczba bakterii grupy coli w 100 :01/07 .
A LI&Lb'-.l bakterii grupy coli w 100 ml ,,Pgimom ( " itk 0 0
probki wyd.02z04.11 2011
Liczba bakterii E.coli w 100 ml PBL/B/01/07 .
A probki wyd.02204.11.2011 itk 0 0
Autoryzowal: Zatwierdzil:

Spasjatista ¢s. mikroblologit
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