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w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. 0.

ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

tel. (74) 858 81 78, (74) 856 04 80

fax (74) 858 82 18, (74) 856 04 96

REGON 022314052 NIP 884-000-79-13

e-mail: kontakt@zukjaworzyna.pl, Internet: www.zukjaworzyna.pl

zuk/uwik/ 499 /2016 Jaworzyna Slaska, 2016-04-19

i Pan Grzegorz Grzegorzewicz
Burmistrz

Jaworzyny Slaskiej

Zaktad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0. przekazuje sprawozdanie z badan wody.
Udziela sie informacji o jakos$ci wody spozywanej przez konsumentdéw zgodnie z Art. 12 ust. 5 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow tekst
jednolity (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z pdin. zm.), oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w
sprawie jakosci wody z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) dotyczacego

informowania mieszkancow o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

WICEPREZES ZARZADU

zatacznik: Roman Wizher

- sprawozdanie z badan nr 355/2016, nr 356/2016, nr 357/2016

Otrzymuja:
- adresat

-a/a

Zaktad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. o.
ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska, tel. 74 85 88 178, 74 85 88 218, fax 74 85 60 496
wpisana do rejestru przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000505915, NIP: 884 000 79 13, REGON: 022314052.
Kapitat zaktadowy 2.576.000,00 zt
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Sprawozdanie z badan nr: 357/2016

Data sporzadzenia sprawozdania: 08.04.2016

Zleceniodawca: Zaklad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.
ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Cel badania: na potrzeby oceny zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa - monitoring
kontrolny

Badany obiekt: woda z sieci

Data/godz, pobrania prébki: 04.04.2016/9.20

Data/godz. dostarczenia probki: 04.04.2016/10.25

Podstawa: aneks nr4/2016 z dnia 08.02.2016 do umowy nr 01/2014

Badania wykonano w dniach: fizykochemia: 04 - 07.04.2016
bakteriologia: 04 - 06.04.2016

Zataczniki: 1/ Protokdd nr 234/2016 z pobierania/przekazania probek

Probke pobrat i transportowal: upowazniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:
a/ fizvkochemia PN-ISO 5667-5: 2003 (A)
b/ bakteriologia PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Probka w chwili dostarczenia.do laboratorium - SPWiK Sp. z 0.0. nie budzila zastrzezen

Informacje do wynikéw znajdujaeych si¢ na sprawozdaniu:
A - badanie akredytowane zamieszezone w Zakresie Akredytacii PCA N AB 842, A (R) - badanie akredytowane zamieszezone w Zakresie Akredytaci PCA Nr AB 8420 wykonane metody

osowane] metoady dostgpne sq w Laboratorium, N - badanie

2oant 12 ast 21 Dowaody réwnowaznos zas
akredvtowane wykonane u podwykonawey
- Deevega nr 1621715 2 21.12,.2015 r. na wykonvwanie badan w wodzie.

Wyniki badan odnosza sig wylgeznie do badanyveh prabek. Bez pisemne) zeody laboratorium sprawozdanic me moze by¢ powielane inaczej jak 1ylko w calodei Zleceniodawey przysluguje prawo do
reklamacii w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania 2 badan

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoscl za pobieranie i warunki transportu probki dostarczanei przez Klienta Informacje dotvezace sposobu, czasu, opisu miejsca pobierania. itp. sa
informacjami pozyskanymi od Klienta. Podana niepewnosc wyniku dfa takich prabek nie uwzglednia nigpewnosci pobierania

Niepewnosci,

* Niepewnosc metody okreslono jako niepewnosc rozszerzong przy poziomie ulhosci 93% 1 wspolczynmku rozszerzenia k=2, nie obejmuje ona pobierania probek

* * Niepewnosc metody okreslono jako niepewndse rozszerzong przy poziomic ulnosct 95% i wspolczvnniku rozszerzenia k=2, obejmuie ona pobieranie probek

Dla wynikow: 0, nw, ponizej (<) i powyzej (>) za
W przypadku analiz mikrobiologicznveh niepewnosé wyniku wyrazona jest jako przedzial ulnosci obliczony na podstasie normy PKN-1SO/TS 19036:2011

su melody oraz badan jakosciowyeh niepewnoscr nie podae sig

Rozdzielnik: | egz. Klient, 1 ecyz a/a
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Sprawozdanie z badai nr: 357/2016

Wyniki badania

Dokumen Kod probki: 0681 Najwyisze dopuszezalne
Badana cecha ok . t y Jednostka el pavametry zgodne z
odniesienia Wynik Niepewno§é ** Rozporzgdzeniem
e Clucl o - Ministra Zdrowia z dnia
Migjsee pobrania .'c.l\\ orzyna Slaska u!.Wolno::u 9. l:lrzqcl 13.11.2015 r. (Dz.U. z
Miasta - kran w pomieszczeniu socjalnym| 27.11.2015, poz.1989)
Odczyn pH
A PN-EN IS0 10323:2012 79 =+04 6.5-9,5
pomtiar w temperaturze ‘C 19.8
PBLICHI21/06 -
A |Banva wyd 03z 18.11.2011 na o < akceptowalna przez
podstawie metody HACH mg 5] ) konsfuucmaubcz.
8025 nieprawidlowych zmian
PBL/CH/22/06
, wyd.02208.11.2011 na
N [Chlor wolny podstawie metody HACH mg/l <0,05 0,3
8021
N |[Mgtnosé PN-EN 150 7027:2003 NTU 029, 0,006 |
akceptowalny przez .
N [Zapach I'N-EN 1622:2003 TON 1 (akceplowalny) konsumenta i bez
nicprawidlowych zmian
akceptowalny przez
N |Smak PN-EN 1622:2003 TFN 1 (akceptowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian
PBL/CII/15/06
i} wyd. 03z 16.11.2011 na
A |lon amonowy podstnvie metady HACI mg/l <0,23 0,50
8038 !
Mangan
A PN-92/C-04570/01 pg/l <30 50
metoda: speklometria absorpcii stomowej
po mineralizacii w stgzonym Kwasic
Zelazo ogdlne
A PN-92/C-04570/01 pg/l <100 200
metoda: spektometria absorpeji atomowej
po mineralizacji w stgzonym Kwasie
Przewodnosé clektryczna w temp. .
A |25°C PN-EN 27888:1999 us em! 806 x40 2500
kompensacja automatyczna
Specialista ds. chemii Specjallstads chemu . i
Autoryzowal: pecs Zatwierdzit:  ierownlk Laboratorium
Yb L&U\U&/ Cle A)S/C p
g Krzyszt I ¥
mer Dagmara Wiodarcéyk rzysztof Chajewski nar inz. Violetta Orlowsha
Dokumenty Kod prébki: 0681 Najwyisze dopuszczaine
Badana cecha Lo Jednostka pavametry 2godne 2
odniesicnia ) Wynik Niepewnos¢ ** Rozporzydzeniem
- Ministra Zdrowia z dnia
_ . Jaworzyna Slaska ul. Wol i9.
Migjsce pobrania \orz) Siaska ul.Wolnosci 9. Urzad | “y3.11.2015 r. (020, 2
' Miasta - kran w pomieszczeniu socjalnym |  27.11.2015, poz.1989)
Liczba i obecnosé bakterii grupy PBL/B/N/07 1.
AR i wyd 02204112011 | JtK/ 100 ml 0 0
N et i PBL/3/01.07 -
A(R) | Liczba i obecnosé Escherichia coli wyd 02 204.11.2011 Jtk/ 100 ml 0 0
Autoryzowal: Zatwierdzit:

Spwisiicia ¢z, wikrobiologii

rgrinz.

pe aszka 0czak

Koniec sprawozdania

KIerow&Laboru'orlum

morinz. Vzoleua Ortowshka
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Sprawozdanie z badan nr: 356/2016

Data sporzadzenia sprawozdania: 08.04.2016

Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.
ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Cel badania: na potrzeby oceny zgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa - monitoring
kontrolny

Badany obiekt: woda z sieci

Data/godz. pobrania probki:  04.04.2016/8.55

Data/godz. dostarczenia probki: 04.04.2016/10.25

Podstawa: aneks nr4/2016 z dnia 08.02.2016 do umowy nr 01/2014

Badania wykonano w dniach: fizykochemia: 04 - 07.04.2016
bakteriologia: 04 - 06.04.2016

Zataczniki: 1/ Protokol nr234/20 16 2 pobierania/przekazania probek

Probke pobral i transportowal: upowazniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:
a/ fizykochemia PN-1SO 5667-5: 2003 (A)
b/ bakteriologia PN-EN 1SO 19458:2007 (A)

Probka w chwili dostarczenia do laboratorium SPWiK Sp. z 0.0. nie budzila zastrzezen

Informacje do wynikow znajdujicyeh si¢ na sprawozdaniu:

A - badanie akredylowane zamieszczone w Zakresie Akredytacii PCA Nr AB 842, A (R) - badanie akredviowane zamieszezone w Zakresie Akredytacii PCA Nr AD 842, wykonane metodg
alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa (POS. Dz. U 22013 r. poz. 1232, art 12 ust 2) Dowody rownowaznosci zastesowanej metody dostepne i w Laboratorium, N - badanie
nicakredytowane, P - wynik badania poza akredviowanym zakresem metody . A(P) - badanie akredytowane wykonane u podwykonawey

Laboratorium posiada upowaznienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnezo w Swidnicy - Decyzia nr 16217152 2112 2015 1 na wykonywanie badan w wodzie

Wyniki badai odnosza si¢ wylyqcznie do badanych probek. Bez piseminej zgody laboratorium sprawozdanie nic moze byé powielane inaczej jak wiko w calosci. Zleceniodawey przysluguje prawa do
reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoser za pobieranie i warunki transportu prabki dostarczancj przez Klienta. Informacje dotvezace sposabu, czasu, apisu micjsca pobierania, itp. sq
informacjami pozyskanymi od Klienta. Podana niepewnosc wyniku dla takich probek nie uwzglednia miepewnosci pobierania

Niepewnosci:

* Niepewnos¢ melody okredlono jako niepewnnsé rozszerzomy pray poziomie ulnosel 952 i wspolezvaniku rozszerzenia k=2, nic obejmuje ona pobicrania probek

* * Niepewnosé metody okreslono jako niepewnosé rozszerzon przy poziomic nliasei 93% i wspolezymniku rozszerzenia k=2, obejmuje ona pobieranie probek

Dia wynikow: 0, mv, ponizej (<) i powvze (>) zakresn metody oraz jakosciowveh niepewnosci mie podaje sie

W przypadku analiz mikrobiologicznyeh niepewnos¢ wyniku wyrazona jest jako przedzal ulosci obliczony ma podstnnie normy PRNCISO/TS 19036.2011

Rozdzielnik: | egz. Klient. | cgz. a/a
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Sprawozdanic z badan nr: 356/2016

Wyniki badania

ie Najwyisze dopuszczalne
Doku"‘cnt KOd prébkl- 0680 Jwy I
Badana cecha . . .y Jednostka - parametry zgodne
odniesienia Wynik Niepewnosé ** Rozporzydzeniem
z S Ministra Zdrowin z dnia
.. . Jaworzy qska ul.Sw cka 9; bi
Micjsce pobrania aworzyna Slyska ul Sy Idl]{d\d ‘): biuro | 43.45.2045 r. (D2.U. 2
b ZUK - kran w pomieszczeniu socjalnym | 27.11.2018, poz.1989)
Odczyn pH
A PN-EN 1SO 10523-2012 79 =04 6.3-9.5
pomiar w temperaturze °C 19,7
PDL/CH/21/06 akceptowalna przez
wyd.032 18.11.2011 na < } .
A |Barwa podstawie metody HACH me/! < . Lonspmeumnbez'
2075 nieprawidlowych zmian
PBL/CIH/22/06
) wyd.02 2 08.11.2011 na <
N {Chior walny pudstawic metody HACTH mgll <0.05 0.3
8021
N |Mgnose PN-EN IS0 7027:2003 NTU 044  20.09 |
akceptowalny przez
N |Zapach PN-EN 1622:2003 TON 1 (akceptowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian
akceptowalny przez
N |Smak PN-EN 1622:2003 TFN 1 (akceptowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian
PBLCH/ 15006
- wyd.03z 16.11.2011 na p - =
A [Jon amonowy podstawie metedy HACH mg/l <0.23 0,50
8038
Mangan
A PN-92/C-04570/01 ug/l <50 50
metoda: spektometria absorpcji alomowej
po mineralizacji w stezonym kwasie
Zelazo ogalne
A PN-92/C-04570:01 pe/l <100 200
wetoda: spektometria absompeji atomowej
po mineralizacji w stgzonym kwasie
Przewodnosé elektryczna w temp.
A |25°C PN-EN 27838:1999 nuS cm-! 816 =4l 2500

kompensacja automatyczna

Specjalist_a/ ds. chemii

Kierownik Laboratorium

Autoryzowal: Specjalista ds. chomii . ' > Zatwierdzit: .
oo 93/ ' sh
o Krzysztof Chajewski mgr inz. Violetta Ortoska
ngr Dagmara Wiodarczyk
. sty Kod probki: 0680 Najwyisze dopuszezalne
1
Badana cecha DOI‘.u '!L".t) Jednostka paramctry zgodne 2
odniesicnia Wynik Nicpewnosé ** Rozporzgdzeniem
T T T Ministra Zdrowia z dni
Mieise brani Jaworzyna Slaska ul.Swidnicka 9; biuro ,';_':Sols"::g:uf:a
elsce pobrania ZUK - Kkran w pomieszezeniu socjalnym | 27.11.2018, poz.1989)
Liczba i obecnosé bakterii grupy PBL/B/01/07 _—
AR ol i wd 0220411201 |JR/ 100 ml 0 0
A(R) | Liczba i obcenosé Escherichia coli “»v:;.géd fgy:‘:?m” JIk/ 100 mi 0 0
Autgeypowatt; ¢z, wiikiabiologii Zatwierdzit: Kierownik Laboratorium

roczak

Koniec sprawozdania

Oliono o

rnor inz, Violetta Orlowska



-

| Nr wydania: 13 - [ Data wydama: 13.11.2013 | Strona - 1722 | FIOG/P/LS

3

Swidnickie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji PCA

L z, . .
€ w Swidnicy Sp. z 0.0. S
| S ! ul. Wroclawska 10, 38-100 Swidnica bk

( . b b
Rvil& Laboratorium %

Zawiszow 5 38-100 Swidnica | BADANIA |

tel. (074)851-89-38 fax ((074)853-32-49 e
www.spwik.com.pl: c-mail : vorlowska @ spwik.com.pl AB 842
A
SO
P

- . >~
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, M

sygnatariusza porozumien EA MLA i ILAC MRA - Nr akredytacji AB 842 =y

NN
EOTREY

Sprawozdanie z badan nr: 355/2016

Data sporzadzenia sprawozdania: 08.04.2016

Zleceniodawca: Zaklad Uslug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.
ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Cel badania: na potrzeby oceny zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa - monitoring
kontrolny

Badany obiekt: woda z sieci

Data/godz. pobrania probki:  04.04.2016/8.30

Data/godz. dostarczenia probki: 04.04.2016/10.23

Podstawa: aneks nr 4/2016 z dnia 08.02.2016 do umowy nr-01/2014

Badania wykonano w dniach: fizykochemia: 04 - 07.04.2016
bakteriologia: 04 - 06.04.2016

Zataczniki: 1/ Protokdl nr 234/2016 z pobierania/przekazania probek

Probke pobral i transportowal: upowazniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:
a/ fizykochemia PN-ISO 5667-5: 2003 (A)
b/ bakteriologia PN-EN SO 19458:2007 (A)

Probka w chwili dostarczenia do laboratorium SPWill Sp. z 0.0. nie budzila zastrzezen

Informacje do wynikow znajdujyeyeh sig na sprawozdanin

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredviacyi PCA Nr AB 842, A (R) - badanie akredytowane zamieszezone w Zakresie Akredytacji PCA Nr AB 842, wykonane metoda
alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa (POS, Dz U 22013 r poz 1232, an 12 ust 2) Downdy rdwnowaznaici zastosowanej metody dostepne s3 w Laboratorium, N - badanie
nieakredytowane, P - wynik badania poza akredytowanym zakresem metody , A(P) - badanie akredylowane wykonane u podwykonawey

Laboratorium posiada upowaznienie Paisiwowego Powratowego Inspekiora Sanitarnego w Swidnicy - Decvzja nr 1621715 221122015 r_na wykonywanie badan w wodzie

Wyniki badai odnosza sig wylacznie do badanych prabek Bez pisemnej zgody Iaboratorium sprawozdanic nic moze byé powiclane inaczej jak tylko w calogci. Zleceniodawey przysluguje prawo do
reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania 2 badan

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosei za pobicranie i warunki transporta probki dostarczane preez Klienta Informacie datvezace sposobu, czasu, opisu migisca pobicrania, itp sq -
informacjami pozyskanymi od Klienta. Podana niepewnosé wyniku dla takich prabek nie uw zaigdma mepewnoser pobierania

Niepewnosci

* Niepewnosé metady okreslono jako niepewnosé rozszerzony przy poziomie uliosci 93% i wspolezvindi rozszeraenia k=2 me abeymuje ona pabierania probek

* * Niepewnosc metody okreslono jaka niepewnodc rozszerzony pray poziomic ulosci 93
Dia wynikow: 0, nw. ponizej (<) i powyze) (=) zakresu metody vraz badan jakosciowveh niepewnosci nie paduje sig

W przypadku analiz mikrobiologicznych niepewnos¢ wyniku wyrazona jest jaka przedzial ufiiosci obliczony na podsiawie normy PKN-1SO/TS 190362011

wipolezynmiku rozszerzenma b =2, obejmuje ona pobieranic probek

Rozdzielnik: | egz Klient. | egz ala
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Sprawozdanie z badan nr: 335/2016

Wyniki badania

Badana cecha

Dokumenty
odniesienia

Jednostka

Kod probki: 0679

Najwyisze dopuszezalne

Wynik Niepewnosé **

parametry zgodoe z
Rozporzgdzeniem

Miejsce pobrania

Pastuchéw ul.Wyzwolenia 22; Szkota

Ministra Zdrowia z dnia
13.11.201S8 r. (Dz.U. z

Podstawowa - kran w lazience dziewczat | 27.11.2015, poz.1989)
Odczyn pH
A PN-EN IS0 10523:2012 78 =04 6,5-9,5
pomiar w temperaterze C 19.9
PBL/CH 21106 akeeptowal
. . wyd03 2 18.11.201 1 ma . ceplowalna przez
A |Barwa podstawic metody HACH my/l <5 . kOllSl::l;cI“alleZ.
8025 nieprawidlowych zmian
PBL/CH/22/06 )
. wyd.02208.11.2011 na %
N [Chlor wolny podstawie metody HACH mg/ ! <0,05 0.3
3021
N {Mgtnosé PN-EN IS0 7027:2003 NTU 032 +0.06 I
akceptowalny przez
N |Zapach PN-EN 1622:2003 TON I (akceptowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian
akceptowalny przez
N |Smak PN-EN 1622:2003 TFN | (akceptowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian
PBIJCH/13/06
wyd.03 2 16.11.2001 na
s 2
A lJon amonowy podstawie metody HACH mg/ l <0,23 0,50
3038
Mangan .
A PN-92/C-04570/01 ng/l <30 50
metoda: spektometria absorpeji atomowey
po mineralizacji w sigzonym kwasie
Zelazo ogolne
A PN-92/C-04570/01 pg/l <100 200
metoda; spektometsia absorpcji alomowe) )
po mineralizacji w st¢zonym kwasie
Przewodnosé clekiryczna w temp.
A [25°C PN-EN 27888:1999 uS cm! 818 =4I 2500
kompensal:ja automatyczna
Soecials Specjalista ds. chemii o Kierownik Laboratorium
Autoryzowal: Pecjalista gy chemi: : Zatwierdzit:

BYorloun

Mgr Dagmarg w;

Badana cecha

o —
1 (:/2‘4 .‘94)5/(/

o

Krzysztof Chajewski " mer inz. Violetia Ortowsha
IR K . Najwyisze dopuszczalne
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