Zaktad Ustug Komunalnych

w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. o.

ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

tel. (74) 858 81 78, (74) 856 04 80

fax (74) 858 82 18, (74) 856 04 96

REGON 022314052 NIP 884-000-79-13
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Pan Grzegorz Grzegorzewicz
Burmistrz

Jaworzyny Slaskiej

Zakiad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0. przekazuje sprawozdanie z badan wody.
Udziela sie informacji o jakosci wody spozywanej przez konsumentow zgodnie z Art. 12 ust. 5 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow tekst
jednolity (Dz. U. z 2006 r. nr 12.3 Ji;)oz. 858 z pdin. zm.), oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w spra-
wie jakosci wody z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) dotyczacego informowania

mieszkaricow o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

WICEPREZES ZA u

) Roman Wizner
zatgcznik:

- sprawozdanie z badan nr 779/2016, nr 780/2016, nr 781/2016

Otrzymuja:
- adresat
-afa

Zaktad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slgskiej Sp. z 0. o.
ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska, tel. 74 85 88 178, 74 85 88 218, fax 74 85 60 496
whpisana do rejestru przedsigbiorcéw przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000505915, NIP: 884 000 79 13, REGON: 022314052.
Kapitat zaktadowy 2.576.000,00 zi
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~ Swidnickie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji PC/-L

S E » w Swidnicy Sp. z o.0. | |
5 : A . . Poisxip CintAum |
ul. Wroctawska 10, 58-100 Swidnica Axaoviaca

WiK Laboratorium %
Zawiszow 5 58-100 Swidnica BADANIA
tel. (074)851-89-58 fax (074)853-32-49 :

www spwik.com.pl: e-mail : vorlowskar@spwik.com.pl AB 842

Laboratorium badaweze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, 3 Sty
sygnatariusza porozumien EA MLA i ILAC MRA - Nr akredytacji AB 842 iJBBE%
o /_.\\‘\;

di

Sprawozdanie z badan nr: 779/2016

Data sporzadzenia sprawozdania: 07.07.2016

Zleceniodawca: Zaklad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.
ul. Swidnicka 9. 58-140 Jaworzyna Slaska

Cel badania: na potrzeby oceny zgodnosci z obowiazuj acymi przepisami prawa - monitoring
kontrolny

Badany obiekt: woda z sieci

Data/godz. pobrania probki: 04.07.2016/8.30

Data/godz. dostarczenia probki: 04.07.2016/10.00

Podstawa: aneks nr 4/2016 z dnia 08.02.2016 do umowy nr 01/2014

Badania wykonano w dniach: fizykochemia: 04 - 07.07.2016
bakteriologia: 04 - 06.07.2016

Zalaczniki: 1/ Protokol nr 514/2016 z pobierania/przekazania probek

Probke pobral i transportowat: upowazniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:
a/ fizykochemia PN-1SO 5667-5: 2003 (A)
b/ bakteriologia PN-EN SO 19458:2007 (A)

Probka w chwili dostarczenia do laboratorium SPWiK Sp. z 0.0. nie budzila zastrzezen

Informacje do wynikow znajdujacych sig na sprawozdaniu

A - badanie akredviowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji PCA Nr AB 8§42, A (R) - badanie akredyiowane zamieszezone w Zakresie Akredytacii PCA Nr AB 842, wykonane metody
alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa (POS. Dz U z2013r. poz 1232, an 12ust 2) Dowody 1ownowaznosci zastosowancj metody dostgpne s3 w Laboratorium, N - badanie
nicahredviowane P - wynik badania poza akredviowanym zakresem mewody . A(P - badanic akredytowane wykonaie u podwykonawey

L aboratonium posiada upowaznienie Panstwowego Powialowego Inspekion Sanitamegu w Swidnicy - Decvaja nr 16217152 21 132015 1 na wykonvwanie badan w wodzie

Wniki badan ckdnosza sie wylacznie do badanvch probek Bez pisemnei zeody laboratorum sprawordame nie moze bve powielane inaczej jak tylko w catosci. Zleceniodawcy praystuguje prawo do

reklamacy w ternunie 14 dniod daty olrzymaima sprawozdania » badan
preez Klienta Informacie donerace sposobu, crasu, gpisu miejsca pobierania. IIp 53

Laboratorium me ponosi odpowiedzizinosa 21 pobieranic i warunks fra 1 probha dostarczan
informaciami posy skamem od Klienta Podana mepewnese winihu dla takich e uwegledma pownosar polierania
Nigpewnosct

* Nigpewnose metody okreslono jah NIEPEWNOSE TOZSZETIONG Pry poziomie ufiiasa V0 wspodea nniku rozszerzenia k=2 nie obeymuje ona poblerama probek
* = Nigpewnose metody ohreslono jako NIEPEWNOSE TOZSZErZONG PrIy poziomie ufnaset “5% i wspolezymuku rozszeczenia k=2 obejmuje ona pobieranie probek
Dla wynikow 0. nw. porize) (<) i powszer (o) 2akresuy metody oraz badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sig¢

W przypadku analiz mikrobiolowicznyeh niepewnosc wyniki wyrazona jest jaho przedzial ufnosct obliczony na podstawie normy PEN-ISO/TS 15036 2011

Rozdrielmk 1 ewr Klient, 1ews aa
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Nr wydania: 13 Data wydania: 13.11.2015 I Strona:2z2 I F/06/PI\S
Sprawozdanic z badan nr: 779/2016
i . L d
Wyniki badania :
Dokumenty Kod prébki: 1482 Najwyzsze dopuszczalne
Badana cecha P Jednostka parametry zgodne z
odniesienia Wynik Niepewno$§é ** Rozporzadzeniem
T T Ministra Zdrowia z dnia
Miejsce pobrania Jaworzyna Slaska ql.SwndnEcka 9:biuro | 1312015 . (Dzv. 2
i ZUK - kran w pomieszczeniu socjalnym | 27.11.2015, poz.1989)
Odczyn pH
A PN-EN IS0 10523 2012 7.8 +04 6.5-9.5
pomiar W temperaturze C 03
PBL CH 2110 akceplowalna przez
. wyd 03 2 18.11 2001 na s ) ST
A |Barwa podstawte metods HACH mg/l <35  konsumenta i bez.
8025 nieprawidlowych zmian
N [Chlor wolny PN-EN ISO 7393-2:2011 mg/l <0.05 0.3
N |Metnosé PN-EN [SO 7027:2003 NTU 030 +0.06 1
akceptowalny przez
N |Zapach PN-EN 1622 2003 TON I (akceptowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian
akceptowalny przez
N [Smak PN-EN 1622:2003 TFN 1 (akceptowaliny) konsumenta i bez
nicprawidlowych zmian
PBL/CH/15/06
wyd.03 2 16.11.2011 na
A |Jon amonowy podstawie metody HACH mg/| <0.23 0.50
8038
Mangan
A PN-921C-04570:01 pg/l <50 50
meloda: spektometria absorpeji atomowe) N
po mineralizac)t w stgzonym kwasie
Zelazo ogdlne
A PN-02/C-04570/01 ng/l <100 200
metoda: spektometria absorpcji atomowec)
po mincralizacji w stgzonym kwasie
Przewodnos¢ elekiryczna w temp.
A |25C PN-EN 27888:1999 uS cm-! 802 +40 2500
specialista ds. chem:; o Kimr e o o% tateocearariuem
n t ( wi s Zatwierdzil:
/ Glae [ ({0Led OU" d KQ
gngr Daamnra W]O(iﬂ ppe T Yiarier o -’,?!.‘HUPSII('
ie Najwyisze dopuszczalne
Dokument Kod prébki: 1482 ¢
Badana cecha umenty Jednostka — parametry zgodne 2
odniesienia Wynik Niepewno$¢ ** Rozporzqdzeniem
2T n Ministra Zdrowia z dnia
. Jaworzyna Slaska ul.Swidnicka 9: biuro | 1312015 r. (Dz.U
Miejsce pobrania e, E . . : -11.2015 v, (Dz.U. 2
ZUK - kran w pomieszczeniu socjalnym | 27.11.20185, poz 1989)
Liczba i obecnosé bakterii grupy PBL-B01.07 -
AR i wyd.02 2 04 11,2011 jtks 160 ml 0 0
. . s L . PBL'B/01.07 s
A(R) |Liczba i obecnosé¢ Escherichia coli wyd.02 2 04.11.2011 Jtk/ 100 ml 0 0
Autoryzowal: Zatwierdzit:
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Swidnickie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji PEA
S w Swidnicy Sp. z o.0.

3 E ul. Wroclawska 10, 58-100 Swidnica
Wi Laboratorium B

Powswit Cintmum
AXREBYTACS

Zawiszow 5 58-100 Swidnica PADANIA
tel. (074)851-89-58 fax (074)833-32-49
www.spwik.com.pl: e-mail @ vorlowska@spwik.com.pl AB 842

Laboratorium badawcze akredvtowane przez Polskie Centrum Akredytacji, — >
sygnatariusza porozumien EA MLA i ILAC MRA - Nr akredytacji AB 842 ; o

Sprawozdanie z badan nr: 780/2016

Data sporzadzenia sprawozdania: 07.07.2016

Zleceniodawca: Zaklad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.
ul. Swidnicka 9. 58-140 Jaworzyna Slaska

Cel badania: na potrzeby oceny zgodnosei z obowiazujacymi przepisami prawa - monitoring
kontrolny

Badany obiekt: woda z sieci

Data/godz. pobrania probki:  04.07.2016/9.00

Data/godz. dostarczenia probki: 04.07.2016/10.00

Podstawa: aneks nr 4/2016 z dnia 08.02.2016 do umowy nr 01/2014

Badania wykonano w dniach: fizykochemia: 04 - 07.07.2016
bakteriologia: 04 - 06.07.2016

Zalaczniki: 1/ Protokdl nr 514/2016 z pobierania/przekazania probek

Prabke pobral i transportowal: upowazniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:
a/ fizykochemia PN-1SO 5667-5: 2003 (A)
b/ bakteriologia PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Probka w chwili dostarczenia do laboratorium SPWiK Sp. z 0.0. nie budzita zastrzezen

Informacje do wynikéw znajdujgcych si¢ na sprawozdaniu

A - badanie akredytowane zamieszezone w Zakresie Akredytacii PCA Nr AB 842, A (R) - badanie akredviowane zamieszczone w Zakresie Akredviacji PCA Nr AB 842, wykonane metoda
aliernatywna dla metody wshazanej w przepisic prawa (POS. Dz U 720153 1, poz 1232, an 12 ust 2) Dowody rownowaznoici zastosowane] metody dostepne sq w Laboratorium, N - hadanie
nieahredytowane. P - wynik badania pora akredytowanym zakresem metody . A(P) - badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy

| aboratonum posiada upowaznienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitariego w Swidnicy - Decvzja nr 16217152 21 1220151 na wykonywanie badan w wodzie

Wyniki badan odnosza siy wylacznie do badanych probek Bes pisemnei zeody laboratonum sprawozdanie nie moze byc powielane maczej jak tylko w calosci Zleceniodawey przysluguje prawo do
reklamacyi w temunie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania « badan

Laboratorium nie ponosi udpowiedzialnosci za pobicranie s warunki transportu probhi dostarczane] przez Klients Informacje dotvezace sposobu, Czasu, Opisu migjsca pebierania, itp. 33
informacjami pozyskanymu od Klienta Podana niepewnose wymiku dia takich probek me uwzgledma mepewnosici pobieramia.

Niepewnosci

* Niepewnosc metody okreslono jaho niepew nos rozszerzonaq pray pozioniie unosc VS 1 wepolczynniku tozszerzenia k- 2. nie obejimuje ona pobierania probek

* * Niepewnose metody ohreslono jako niepemnose rozszerzong przy poziomie ufnosci 93% i wspolezniku rozszerzenia k=2, obejmuje ona pobieranie probek

Dia wynikow 0. nw, ponizej (<) i powyzej () zakresu mietody oraz badan jakosciowych niepewnosa nie podaje sig

W przypadku analiz mikrobivlogicznych niepewnose wymku wyrazona jest jako przedzial ufnosci obliczony na podstawie normy PKN-ISO/TS 19036 2011

Rozdzielnik | cgz Klient. 1 exz aa



Nr wydania: 13 | Data wydania: 13.11 2015 [ swona:222 F/I06/P/15 *
Sprawozdanie z badan nr: 78072016
. . [ 2
Wyniki badania
Dokumenty Kod prébki: 1483 Najwy2sze dopuszezalne
Badana cecha P Jednostka parametry zgodne 2
odniesienia Wynik Niepewnosé ** Rozporzgdzeniem
ot — . - Ministra Zdrowia z dnia
Mieisce pobrania Pastuchow UI.W)‘Z\\O]CP!& 22: S'zkola 13.11.2018 r. (Dz.U. z
- Podstawowa - kran w lazience dziewczat | 27.11.2015, poz.1989)
Odczyn pH
A PN-EN 1S0 105232012 7.8 04 6.5-9.5
pomiar w temperaturze 'C 2201
PBL'CH 21 06 X .
A |Barwa wrd 03218 11 2011 wa | <5 at“""‘““"‘a,";‘“
podstawie metody HACH mg/ | Konsumenta ) bez.
3075 nieprawidlowych zmian
N |Chlor wolny PN-EN 1SO 7393-2:2011 mg/l <0.05 0.3
N {Mgtnosé PN-EN SO 7027:2003 NTU 0.39 +0.08 i
akceptowalny przez
N {Zapach PN-EN 16222003 TON I (akceptowalny ) konsumenta i bez
nicprawidlowych zmian
akceptowalny przez
N {Smak PN-EN 1622:2003 TFN I (akeeptowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian
PBL/CH;15/06
wyd.03216.11.2011 na
A |Jon amonow) podstawic metody HACH mg/| <0.23 0.50
8038
Mangan
A PN-92/C-04570°01 g/l <50 50
metoda: spektometna absorpeji atomowej
po nuneralizacji w stgzonym kwasie
Zelazo ogolne
A PN-92/C-04570,01 pg/l <100 200
metoda’ spektometrin absorpeji atomowe)
po mineralizacji w si¢zonym kwasic
Przewodnosé¢ elektryczna w temp.
A [25°C PN-EN 27588:1999 uS cm?! 820 =41 2500
kompensacja aulomatyczna K ..
T SPCCIITSOS. Chemit
Y N SR SRR I A6 T\ Ut ] !
! ! ' /'/ ' AW, . . . Mimrane 1 s 40 L
Autoryzowal; [ (L Vi Zatwierdzit: arove th s :
: ot e QL e o
Ticdivh Tbrc i ‘ngr Daginara WiodarcAi U e
merins Vicoore b, o
i- Najwyisze dopuszczalne
Dokument Kod prébki: 1483
Badana cecha umenty Jednostka parametry zgodne 2
odniesienia Wynik Niepewno§é ** Rozporzqdzeniem
b p
- " " Ministra Zdrowisa z dnia
Micisce pobrania Pastuchow ul. Wyzwolenia 22; Szkola 13.11.2015 1, (DzU. z
Jsee p Podstawowa - kran w lazience dziewczat | 27.11.2015, poz.1989)
liczba i obecnos¢ bakterii grupy PBL B.01 07 -
AR wyd02zodtr20n | SR 100 mi 0 0
. . - L . PBL'B/01.07 -
A(R)|Liczba i obecnoé¢ Escherichia coli wyd02 2 04.11201) S 100 ml 0 0
Zatwierdzit:

Autoryzowal:

Specialisia ds. Lhemn
¢ ‘s
U UL

ngr Dagmara Wocarg

Koniec sprawozdania
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$widnickie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji PCA

S w Swidnicy Sp. z 0.o0. oeeni contron
E ul. Wroctawska 10, 58-100 Swidnica ARRERFTAC)

Wi _ Laboratorium % :

Zawiszaw 3 38-100 Swidnica BADANIA
tel (074)851-89-58 fax (074)853-32-49 S 1S
www.spwik.com.pl: e-mail : vorlowska@spwik.com.pl AB 842

v,
N

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum AKkredytacji, 3 \_\:/_,/,
sygnatariusza porozumien EA MLA i ILAC MRA - Nr akredytacji AB 842 ilaEm‘h _?F

Sprawozdanie z badan nr: 781/2016 '

Data sporzadzenia sprawozdania: 07.07.2016

Zleceniodawca: Zaklad Uslug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.
ul. Swidnicka 9. 58-140 Jaworzyna Slaska

Cel badania: na potrzeby oceny zgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa - monitoring
kontrolny

Badany obiekt: woda z sieci

Data/godz. pobrania probki:  04.07.2016/9.25

Data/godz. dostarczenia probki: 04.07.2016/1 0.00

Podstawa: aneks nr 4/2016 z dnia 08.02.2016 do umowy nr 01/2014

Badania wykonano w dniach: fizykochemia: 04 - 07.07.2016
bakteriologia: 04 - 06.07.2016

Zalaczniki: 1/ Protokol nr514/2016 z pobierania/przekazania probek

Probke pobral i transportowal: upowazniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:
a/ fizykochemia PN-1SO 5667-5: 2003 (A)
b/ bakteriologia PN-EN I1SO 19458:2007 (A)

Probka w chwili dostarczenia do laboratorium $SPWiK Sp. z 0.0. nie budzila zastrzezen

Informacje do wynikéw znajdujacych sig¢ na sprawozdaniu

A - badanic akredytowane zamieszezone w Zakiesie Akredyiachi POA Ne AB 842 A (R) - hadame akredviowane zanueseczone w Zakresie Akredviacii PCA Nr AB 842, wykonane metoda
aliernatywng dla metedy wakazane; w priepisie prawd (POS Dz U 22013 1. pos 1252, an 1208t 2) Dowody 1ownowaznoser zastosowine metody dosigpne sg w Laboratorium, N - badanie
mieakredviowane, P - wwnik badaniz poza akredytowanvn zakresem metody A(P} - badanie akredviowane wykonane i podwvkonawcy

Labosatonum posiada upowazrienic Panstwoweyo Powiatowero Impekiora Sanitaniero w Swidnicy - Decy Zanr 1621718221 1220151 na wykonvwanie badan w wodzie

Wyniki badan odnosza si¢ wiaeznie do badanych probek. Bez pisemne) zeady laboratorium spraw ozdanie nie moze byve pow ielane inaczej jak tylko w catosci Zleceniodawcy preystuguje prawo do
reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania 2 badan

Laboratorium me ponosi odpowiedzialnodei za pobieranie i warunki transportu probhi dostarczane) przez Klienta Informacje dotvezace sposobu, czasy, opisu migjsca pobierania, itp. 53
informacjami pozyskanymi od hlienta Podana mepewnase wyniku dla takich probek nie uwzglgdnia miepewnosa pobierania

Nigpewnasct

* Niepewnasc metodv akreslono jako niepew nOsC rozszerzona prey poziomie ufnose 95%0 i w spodczynniku rozszerzenia k=2. nie obejinuye ona pobierania probek

+ + Niepewnase metody okreslono Jako niepewniose ro2s2erzong prey poziome ufnosci 959 i wspolezviniku rozszerzenia k-2, obejmuje ona pobieranie probek

Dia wynikow (L nw. ponize (11 powyzep () zakresu metody oraz badan jakosciowych mepewnoscr aie podaje si¢

W praypadku analiz mikrobiologicznyeh Aiepewnase wynike wirazona jest jaho przedzial ulnosci obliczoany na podstawie normy PRN-ISOSTS 19036 2011

Rozdzicinik | cgz Khent, | eps aa



Nr wydania: 13 Data wadania: 13.11.2015 I Strona:2z2 FI06/PN 5

Sprawozdanic z badan nr: 781/2016

Wyniki badania .

Kod prébki: 1484 Najwyisze dopuszezalne
Badana cecha Dok.u n!en.ty Jednostka P parametry zgodne z
odniesienia Wynik Niepewno$é ** Rozporzadzeniem

— Ministra Zdrowia z dnia
laworzyna Slaska ul. Wolnosci 9. Urzad | “43.112015 . (Dz.U.z

Miejsce pobrania . . . .
4 Miasta - kran w pomieszczeniu socjalnym| 27.11.2015, poz.1989)

Odczyn pH ]
A PN-EN 1SO 10523.2012 7.8 +0.4 6.5-9.5

pomiar w temperaturze ¢ 20

)/
arwa podstawie netody HACH mg nie fnf'f::'en_‘a;' z
8025 prawidlowych ziman
N [Chlor wolny PN-EN IS0 7303.2:201 1 mg/] <0.05 0.3
N [Metnos¢ PN-EN 180 7027:2003 NTU 0.36 +0.07 ]
akceptowalny przez

N {Zapach PN-EN 1622:2003 TON | takceptowalny) konsumenta i bez

nieprawidlowych zmian

akceptowalny przez
N |Smak PN-EN 1622:2003 TFN | (akceptowalny ) konsumenta i bez
meprawidlowych znian

PBL/CH!15/00

wyd03 2 16.11.2011 na
\ 3 23
A |Jon amonowy podstawie metody HACH mg/l <0.23 0.50
8038
Mangan
A PN-92/C-04570/01 ug/l <50 50

metoda. spektometria absorpcji atomowe)
po mineralizac)t w stgzonvm kwaste

Zelazo ogolne
A PN-Y2/C-4570 0) ug/l <100 200
metoda: spcktometria absorpe)i atomewe)
po nnncralizach w sigzonym Kwaste

Przewodnosé elektryvezna w temp.
A [25°C PN-EN 27888:1999 uS cm! 816 4l 2500

kompensacja automatyczna

-wecjalista ds. chemij

i . . : SN T eaoronieum
Autoryzowat: 7 i Zatwierdzit: - = ¢ IRY=Y
et ke Ly il iwd
- i agnara Wiodgtezyl. S sk
i Najwyisze dopuszczaine
Dokument Kod prébki: 1484 )
Badana cecha menty Jednostka - parametry zgodne 2
odniesienia Wynik Niepewnoéé ** Rozporzydzeniem
- - Ministra Zdrowia z dni
Miei brani Jaworzyna Slaska ul. Wolnosci 9. Urzad ,; ,s ,f;‘o,s',‘f‘('{,’:l,f’,"
lejsce pobrama Miasta - kran w pomieszczeniu socjalnym | 27.11.2015, poz.1989)
Liczba i abecnos¢ bakterii grupy PBL/B/01407 S
A(R) coli wyd 022 04 11,2011 Jtk/ 100 mt 0 0
. . L 0107 .
AR} |Liczba 1 obeenosé Escherichia coli “.\X:ﬁ‘}’(:’: Hoon (Jk 100 mI 0 0
Autoryzowat: Zatwierdzih:

Seecjalisia ds. chemi STl "" L
it Qg

ner Dagmara Wiodgfes it

Koniec sprawozdania




