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Sprawozdanie z badan nr: 937/2016

Data sporzadzenia sprawozdania: 08.08.2016

Zleceniodawca: Zaklad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.
ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slgska

Cel badania: na potrzeby oceny zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa - monitoring
kontrolny

Badany obiekt: woda z sieci

Data/godz. pobrania prébki:  02.08.2016/12.00

Data/godz. dostarczenia probki: 02.08.2016/13.00

Podstawa: aneks nr 4/2016 z dnia 08.02.2016 do umowy nr 01/2014

Badania wykonano w dniach: fizykochemia: 02 - 08.08.2016
bakteriologia: 02 - 04.08.2016

Zataczniki: 1/ Protokél nr 618/2016 z pobierania/przekazania probek

Prébke pobrat i transportowal: upowazniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:
a/ fizykochemia PN-ISO 5667-5: 2003 (A)
b/ bakteriologia PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Prébka w chwili dostarczenia do laboratorium SPWiK Sp. z 0.0. nie budzita zastrzezen

Informacje do wynikdw znajdujgcych si¢ na sprawozdaniu

A - badanie ukredylowune zamieszezone w Zukresie Akredytacji PCA Nr AB 842, A (R) - badanie akredylowine zamieszezone w Zakresie Akredytacii PCA Nr AB 842, wykonune metody
allematywns dla metody wskazane) w przepisie prawa (POS. Dz, Uz 2013 r.poz. 1232,0 2 st 21 Dowody rownowaznosei zastosowane) metody dostgpne sg w Laboratorium. N - badani¢
nieakredytowane, P - wynik badanin poza akredytowanym zakresem metody . APy - b redytowane wykomne u podwykonawey

Laboratorium posiada upowaznienie Panstwowego Pow jatowego Inspektory Sumtameyo w Swidmey - Decyzjnnr 1621715 2 21122015 1, na wykonywanie badan w wodzie.

Wiyniki badan udnosza sig wylacznie do badanych pribek. Bez pisemne) zgody laboratonum spriwazdanie nie moze bye powickine maczej juk tylko w calosci. Zecenindawcy przysluguje prawe do
reklamacii w terminie 14 dni od daty arrzymania sprawozdania z badan.

Laboratorium nie ponos) odpowiedzialnoscl za pobieranie 1 warunk: trunsportu probki dostuczang) przez Klienta. Informacje dotyczace sposobi, czast, opisu micjsca pabierania, itp. s
informaciami pozyskianymi od Khenta. Podani niepewnose wyniku dli takich probek nie uwigledni niepewnoscl pobierania.

Niepewnoscr

= Niepewno$é metody ohrestono jiko Niepewnuse rozszerzong przy poziomic atinoscl 95% 1 wspolczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje o pabierania probek.

= = Nigpewnoic metody okreslono juko nicpewnose Tozszerzoni) przy poziomie ulnosc Y5% 1 waphlezy ik rozazerzenia k=2, ohejmuje ona pobierunie probek

Dla wynikow: U, ma. ponizej (<01 powyze] (20 zikresu metody vraz badan jakosciow s niepewnose nie podage sig

W przypudku anafiz mikrobiokgicznych niepewnose w yniku warizona jest ko preedzial ufnoscrobliczony ni podstawie normy PKN-ISO/TS 19036:2011

Rozdzielnik: | epz. Klient. | exz. w/a
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Sprawozdanic z badan nr: 937/2016
L3 . . L
Wyniki badania
k Kod prébki: 1787 Najwyisze dopuszczalne
Badana cecha Do u n}en.ty Jednostka s parametry zgodne z
odniesienia Wynik Niepewnosd¢ ** Rozporzgdzeniem
- T Ministra Zdrowia z dnia
Miejsce pobrania J:'\wonyna Slaska u!.Wolnos_m 9, pnad 13.11.2015 r. (D2U. 2
Miasta - kran w pomieszczeniu socjalnym| 27.11.2015, poz.1989)
Odczyn pH
A PN-EN 1SO 10523:2012 78 +04 6,5-9.5
pomiar w lemperalurze °C 209
PBL/CH/21/06
A ls wyd.03 2 18.11.2011 na akceptowalna praez
arwa podstawie metody HACH mg/l <5 . konssxmenla nbez-
8025 nieprawidlowych zmian
PBL/CH/22/06
ol wyd.04 2 12.05.2016 na
N Fhlor wolny podstawie metody HACH mg/| <0.05 Q3
8021
N [Mgtnos¢ PN-EN 1SO 7027:2003 NTU 036 +0,05 |
akceptowalny przez
N |Zapach PN-EN 1622:2003 TON | (akceptowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian
akceptowalny przez
N |Smak PN-EN 1622:2003 TFN I (akceptowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian | 4
PBL/CH/15/06
wyd.03 2 16.11.2011 na
A |Jon amonowy podstawie metody HACH mg/ <0.23 0.50
8038
Mangan
A PN-92/C-04570/01 pg/l <50 50
metoda: speklometria absorpeji atomowej
po mineralizacji w sigzonym kwasie
Zclazo ogdline
A PN-92/C-04570/01 p/l <100 200
metoda: spekiometria absorpcji atomowej
po mincralizacji w stgzonym kwasie
Przewodno$¢ elektryczna w temp.
A |25°C PN-EN 27888:1999 pS cm'! 830 =x42 2500
kompensacja automatyczna
Specjalista ds. chefmii
! ds. chemii Zatwierdzil:  »:ero ~oik Laborotorfum
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Abki: Najwyisze dopuszczalne
Dokument Kod probkl. 1787
Badana cecha umen’y Jednostka parametry zgodne z
odniesienia Wynik Niepewnos¢ ** Rozporzadzeniem
— Ministra Zdrowia z dnia
Micisce pobrania Jaworzyna Slgska ul.Wolnosci 9, Urzad | 13.11.2015 r. (DzU. 2
iejsce pobran Miasta - kran w pomieszczeniu socjalnym | 27.11.2018, poz.1989)
Liczba i obecnosé bakterii grupy PBL/BOINT .
ARY oty wyd0zzoa.1.2011 | I 100 ml 0 0
. . . A PBL/B/01NO? .
A(R) |Liczba i obecnos¢ Escherichia coli wyd.02 2 04.11.201 jik/ 100 ml 0 0
Zatwierdzil:

e e tieen

0‘4 .Zw; Q_
. :4; vr ":g r)an ?(!
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www.spwik.com.pl: e-mail : vorlowska@spwik.com.pl AB 842
o

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, i‘%
sygnatariusza porozumien EA MLA i ILAC MRA - Nr akredytacji AB 842 =

Sprawozdanie z badan nr: 936/2016

Data sporzadzenia sprawozdania: 08.08.2016

Zleceniodawca: Zaklad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.

L

1. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Cel badania: na potrzeby oceny zgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa - monitoring
kontrolny

Badany obiekt: woda z sieci

Data/godz. pobra

nia probki:  02.08.2016/11.35

Data/godz. dostarczenia probki: 02.08.2016/13.00

Podstawa: aneks

nr 4/2016 z dnia 08.02.2016 do umowy nr 01/2014

Badania wykonano w dniach: fizykochemia: 02 - 08.08.2016

bakteriologia: 02 - 04.08.2016

Zataczniki: 1/ Protoké nr 618/2016 z pobierania/przekazania probek

Prébke pobral i transportowat: upowazniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:

Prébka w chwili

Informacje do wynikéw znajdujaeych sig na sprawozdaniu:
A - badanie akredylowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji PCA Nr AB &4
altermatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa (POS. Dz. U.

a/ fizykochemia PN-ISO 5667-5: 2003 (A)
b/ bakteriologia PN-EN ISO 10458:2007 (A)

dostarczenia do laboratorium SPWiK Sp. z 0.0. nie budzita zastrzezen

2. A(R)- budanie ukredytowune zamieszezone w Zakresie Akredytucyi PCA Nr AB 842, wykonane metods
22013 r. poz. 1232, an. 12 ust. ). Dowody rownowaznosci zastosowanej metody dosigpne sa w Laboratorium, N - badanie

nieakredytowane, P - wynik badania poza akredytowanym zakresem metody . A(P) - badanie akredytowane wykonane u podwykonuwey

Laboratorium posiada upowaznienie

Wyniki badan odnosz) sie wylaczme do badanych

reklamacyi w termime 14 dni od daty
Laboratorium mie ponost udpowied
informaciami pozyskanymi od Khent:

= Niepewnosce metody okreslono gk

= = Niepewnosc metody okreskono juko micpewnase rzszerzong pray

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Swidnicy - Decyzia nr 1621715 2 21.12.2015 1. na wykonywanie badan w waodzie.

prisbek. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawazdanie nie moze bye powielane nacze) jak tylko w cakosci. Zeceniodawey przysluguje prawa do
otrzymania sprawozdania 2 badan.

zialnosci za pobieranie i warunki transportu probkr dostarczane)  preez
1. Podana mepewnose wyniku dia takich probek me uw zplednia miepewnosc pobierania

Khenta, lntormacie dotywzace sposobu. czasu, opisu migpsca pobrerani, ip. 83

O HIRPEWINGSC TUZSZETZONG PrZy pozinhie uinosa YS% wspalczamnibu rozszerzenii k=2, nie obejmuge vna pobierin probek.
poziomie ulnosar 95% @ wapdlezynmiku mozszerzenia k=2, obejmuje vna pobseranie pribek

Dia wynikow: [, nw, pomize] (<) 1 pinwyze) (>) zakrest metody oraz badan jakosciowych niepewnsct nie podige i,

W przypadku analiz mikrobiologiczn

ych niepewnose wyniku wyrazond jest jako przedzial uthosci obliczony ma podstawie normy PRN-1SO/TS 1X¥36:2011

Rozdzielnik: | epz. Khent, 1 epz. wa
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Sprawozdanie z badan nr: 936/2016

Wyniki badania

Kod proébki: 1786 Najwyisze dopuszczaine
Badana cecha Dok.unfenfy Jednostka P parametry zgodne
odniesienia Wynik Niepewnos¢ ** Rozporzgdzeniem

3 e P Ministra Zdrowia z dni
Jaworzyna Slgska ul.Swidnicka 9; biuro - ,'3."':;0,5:.‘_":::0_':3

Miejsce pobrania . . ;
Jsce p ZUK - kran w pomieszczeniu socjalnym | 27.11.201, poz.1989)

Odczyn pH
A PN-EN 150 10523:2012 78 =04 6.5-9.5
pomiar w temperaturze C 20.5
wydP.(')BZ{jzcl};r-: ll/ggl 1 na akcepiowalna praez
A |Banva mg/l <5 konsumeanta i bez

stawie metody HAC
podstawie metody HACH nieprawidlowych zmian

3025
PBL/CH/22/06
wyd.04 z 12.05.2016 na
N (;hlor wolny podstawie metody HACH mg/l <0.05 0,3
8021
N |Mgtnosé PN-EN 1SO 7027:2003 NTU 030 =004 |
akceptowalny przez
N |Zapach PN-EN 1622:2003 TON | (akceptowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian
akceplowalny przez
N |Smak PN-EN 1622:2003 TFN | (akceptowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian_| 4
PBL/CH/15R06
wyd.03 216.11.2011 na
A |Jon amonowy podstawie metody HACH mg/! <0.23 0.50
8038
Mangan
A PN-92/C-04570/0} pg/l <50 50

metoda; spekiometria ahsorpeji alomowej
po mineralizacji w sigzonym kwasie

Zelazo ogdine
A PN-92/C-04570/01 ug/l <100 200
metodn: spektometria absorpcji alomowe)
po mineralizacji w sigzonym kwasie

Przewodnosd elekiryczna w temp.
A |25°C PN-EN 27888:1999 pS cm’! 832 =42 2500

kompensacja automalyczna

Specjzlista ds. chemii po 7N ds. chentdi o e v
Autoryzowat: \i\\\ r i Y Feab i Zatwierdzil: - TR
jab | % ’ y

- M Uiptosla .

mgr Dagmara W}Jdarczyk morinz. Vioteua Oriowska

Kod prébki: 1786 Najwyisze dopuszczalne
Badana cecha Dok.unfen-ty Jednostka parametry zgodne 2
odniesienia Wynik Niepewnosé ** Rozporzadzeniem

= T " Ministra Zdrowia z dnia
Jaworzyna Slgska ul. Swidnicka 9: biuro | 3.11.2085 r.(DzU. 2

Miejsce pobrama ZUK - kran w pomieszczeniu socjalnym | 27.11.201S. poz.1989)

Liczba i obecnosé bakterii grupy PBL/B/O1/O7 .
AR ol wyd.02204.11.2011 jtk/ 100 mi 0 0

. . e PBL/B/OLAOT .
ARy | Liczba i obecnosé Escherichia coli wy dg;/ . m.ﬁlo“ jtk/ 100 ml 0 0
Autoryzowat: Zatwierdzit: .

«: . v oboroiorum
acy.ich ¢, ¢ iebiologit LQUM (S
’ . e Ortowsha
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Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
sygnatariusza porozumien EA MLA i ILAC MRA - Nr akredytacji AB 842

Sprawozdanie z badan nr: 938/2016
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Data sporzadzenia sprawozdania: 08.08.2016

Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.
ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Cel badania: na potrzeby oceny zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa - monitoring
Yy zg qzujg P £

kontrolny
Badany obiekt: woda z sieci
Data/godz. pobrania prébki:  02.08.2016/12.25
Data/godz. dostarczenia prébki: 02.08.2016/13.00
Podstawa: aneks nr 4/2016 z dnia 08.02.2016 do umowy nr 01/2014

Badania wykonano w dniach: fizykochemia: 02 - 08.08.2016
bakteriologia: 02 - 04.08.2016

Zalaczniki: 1/ Protokét nr 618/2016 z pobierania/przekazania probek

Prébke pobral i transportowat: upowazniony pracownik laboratorium zgodnie z normami:
a/ fizykochemia PN-ISO 5667-5: 2003 (A)
b/ bakteriologia PN-EN [SO 19458:2007 (A)

Prébka w chwili dostarczenia do laboratorium SPWiK Sp. z 0.0. nie budzifa zastrzezen

Informacje do wynikéw znajdujieych sig na sprawozdaniu:

A - badanic akredytowane zamieszezone w Zakiesie Akredytacji PCA Nr AB 842, A (R) - badae akredytowane zamieszezone w Zakresic Akredytuc)i PCA Nr AB 842, wykonane metoda

altematywng dla metody wsk
nieakredytowane, PP - wynik badania poza akredytowanym zakresem metody . A(P) - badanie akredytowane wykonane u podwykonawey

Laboratorium posiada upowiiznienie Panstwowepo Powiatowego Inspektora Sanitamego w Swidnicy - Decyzja 1621715 2 21.12.2015 r.na wykonywanie badan w wodzie

wej w przepisie prawa (POS, Dz. U,z 2013 r., poz. 1232, art 12 ust, 23 Dowody rownowaznagel zastosowanej metody dostgpne s w Laboratorium. - N - badunie

Wyniki badan odnoszg sie wytaeznie do badanyeh probek. Bez piseminej zpody laboratoniun sprawozdame mie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. Zlecenindawey preystuguje prawo do
Y 3 YCR T I ) ¥ i Ye | d ¥ ) }

reklamacii wterminie 14 diod daty owrzymania sprawozdania z badan.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie | warunki transportu. prabki dostarczane) - przez Klienta. Informacie dotyczace sposobu, czisu, upisu miepsca pobierania, tp. s

informacjami pozyskanymi od Klienta. Podana mepewnosé wyniku dla takich probek e uw zplednia mepewnoscl pobierant.

Niepewnosct:

* Niepewnose metody okreslono jako nicpewnosc rozszerzong prey poziomic ufiosct 5% 1w spolezynniku rozszerzenia k=2, nie abejmuge oni pobieranis probek.
* = Niepewnos¢ metody okreslono jako niepewnose rozszerzong przy poziomie ulies i 98¢ 1 wspalezynniku rozszerzenia k=2, obejmuje ona pobieranie pribek
Dl wynikdw: 0, nw, ponige] (<) 1 powyze) () zakresu metody oraz badan jakosciowyeh niepewnosc me podaje sig.

W przypudku amaliz mikrobiolgicznych niepewnose wyniku wyrizona el pako przedaiat ulnoscrobliczony na podstawie nomy PEN-ISO/TS 19036:2011

Rozdzielnik: 1 egz. Kliem. 1 cpz. a/fa



Nr wydania: 13 J Data wydania: 13.11.2015 I Strona:22z2 I FI06/2/15
Sprawozdanie z badan nr: 938/2016
* . ¢ L
Wyniki badania
Dokument Kod prébki: 1788 Najwyisze dopuszczatne
Badana cecha orumenty Jednostka parametry zgodne 2
odniesienia Wynik Niepewno$¢ ** Rozporzgdzeniem
. Ministra Zdrowla z dnia
Miejsce pobrania Pastuchéw ul.Wyzone!ua 22; §zkola 13.11.2015 r. (Dz.U. 2
Podstawowa - kran w tazience dziewczat | 27.11.2015, poz.1989)
Odczyn pH
A PN-EN ISO 10523:2012 77 +04 6.5-9.5
pomiar w temperatlurze C 209
PBL/CH/21/06 akceptowalna przez
! wyd.03 2 18.11.2011 na R
A |Barwa podstawie metody HACH mg/| <5 _ konsumenta i bez
8025 nieprawidlowych zmian
PBL/CH22/06
wyd.04 z 12.05.2016 na
N Fhlor wolny podstawie metody HACH mg/ <0.05 03
8021
N [Mgtnos¢ PN-EN I1SO 7027:2003 NTU 0,24 x0.03 |
akceptowalny przez
N |Zapach PN-EN 1622:2003 TON I (akceptowalny) konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian
akceptowalny przez
N |Smak PN-EN 1622:2003 TFN 1 (akceptowainy) konsumenta i bez
nieprawidiowych zmian | 4
PBL/CH/15/06
. wyd.03216.11.2011 na
A |Jon amonowy podstawie metody HACH mg/l <0.23 0.50
8038
Mangan
A PN-92/C-04570/01 pg/l <50 50
metoda: spektometria absorpeji atomowej
po mineralizacji w st¢2onym kwasie
Zclazo ogblne
A PN-92/C-04570/0 ug/l <100 200
metoda: spektometria absorpcji atomowej N
po mineralizacji w sigzonym kwasie
Przewodnos¢ elekiryczna w temp.
A |25°C PN-EN 27888:1999 uS cm'! 814 =41 2500
kompensacja automatyczna
Specjalista ds. chemii spegy ds. chemii o Viercanih Laloratorium
Zatwierdzit: N

Autoryzowat: L \)/00 W/(/

mgr Dagmara Wiodarcz{/k

.,’ 1t

ina Géralsha

b

worinz Vioterta Orécwska

Abkie Najwyisze dopuszczalne
kument Kod prébki: 1788
Badana cecha Do pmeny Jednostka parametry zgodne 2
odniesienia Wynik Niepewnos¢ ** Razporzadzeniem
- - Ministra Zdrowia z dnia
Mieisce pobrania Pastuchéw ul. Wyzwolenia 22; Szkola 13.11.2015 r. (D,_U_':
fejsce pe Podstawowa - kran w tazience dziewczgl | 27.11.2015, poz.1989)
Liczba i obecnios¢ bakierii grupy PBL/BAL/07 .
AR ol wyd02z0aa120n |t/ 100 ml 0 0
. . s L 10 .
A(R) | Liczba i obecnos¢ Escherichia coli wy:glz'j :,(I)?t.l l?m” Jik/ 100 ml 0 0
Zatwierdzil:

. 03 ' ’ N
slerae it caboroior {uUm

: |
saranz. Violeita Ortowska
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