10.2:2019.MW Swidnica, dnia 08 listopada 2019r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA

1. Nazwa obiektu: Wodociag publiczny Jaworzyna Slaska.

2. Cel pobrania probki wody: monitoring parametrow grupy A.

3. Miejsce pobrania probki wody: sie¢ wodociggowa, Jaworzyna Slaska, ul. Swidnicka 9.

4. Probke pobrano zgodnie z norma PN ISO5667-5:2017; PN-EN ISO 19458:2007

4.1. Prébke wody pobrata: Monika Nosek, Agnieszka Grodowska-Jachym.

4.2. Data pobrania probki wody: 04 listopada 2019 r.

5. Pomiary wykonane na miejscu:-

6. W badanej prébce wody przeprowadzono badania mikrobiologiczne.

7. Oceng jakosci wody dokonano na podstawie protokotu nr 46/HK-W/15 pobrania probek wody
~ w dniu 05 listopada 2019 r. oraz sprawozdania nr N/3743/LM/W-842/2019 z dnia

07 listopada 2019 r.

Woda w zakresie oznaczonego parametru mikrobiologicznego nie odpowiada wymaganiom
sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W wodzie stwierdzono
obecnosé bakterii grupy coli w ilosci 21 jtk w 100 ml wody (norma 0 jtk w 100 ml wody).

Powyzsze stanowi naruszenie § 3 ust. 1 pkt 11 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017 1., poz. 2294).

Opracowala: Zatwiefdzila:

Ocena jakosci wody dotyczy wytacznie kontrolowanego obiektu.
Bez pisemnej zgody PSSE w Swidnicy sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catoscei.
Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/3743/L.M/W-842/2019
z dnia 07.11.2019r.
Laboratorium Mikrobiologiczne

Kiient | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna,
| ul. Walbrzyska 15, 58-100 Swidnica.

' Zlecenie wewngtrzne nr 86/19 | z dnia 04.11.2019r.

ocena jakosci wody w obszarze regulowanym prawnie
_| —parametry grupy A

Badany obiekt ” o o woda do spozycia przez ludzi

Cel badania:

Dane dotyczace badanej probki

Agnieszka Grod,,owska-:Jach-ym, Monika Nosek - upowazniony

Probke pobrat

) ) pracownik PSSE w Swidnicy
"Metoda pobierania probki_________ | PN-EN ISO 19458:2007
Nr protokotu pobrania probki 'HK- 46/19 | z dnia 04.11.2019r. | godz. 8.45
Nr prébki nadany przez prébkobiorce | 99 .

Wodociag Jaworzyna Slaska, ZGKiM Jaworzyna Siaska,

Migjsce pobrania probki ul. Swidnicka 9 ~ kran w toalecie

Data przyjecia probki do badania -04.11.2019r. , | godz.12.25

‘Kod probki nadany przez | \u_aur _
| laboratorium - | W-s42

Opis probki dostarczonej Termotorba z wkiadem chiodniczym i monitorowang temperatura.
do laboratorium Stan prébki prawidiowy.

Oddziat Laboratoryjny nie uczestniczyt w pobieraniu i transporcie probki

| Wyniki odnosza sie wytgcznie do badanej probki.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej
jak tylko w catosci.

Klientowi: przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN_nr_N/3743/LM/W-842/2019

Data wykonania badar: 04 ~07.11.2019r.

WYNIKI BADAN ’
Parametr Metoda badawcza Wynik Jednostka

PN-EN 1SO 9308-1:2014 -12+A1:2017-04 21 ‘

Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowe;j (13-34)" jkt/100ml
PN-EN 1SO 9308-1:2014 -12+A1:2017-04

Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej 0 jtk/100mi

Og6ina liczba PN-EN 1SO 6222:2004 _

mikroorganizméw w (22 £ 2) °C  |[Metoda plytkowa posiew wgigbny nie wykryto jtk/iml

przez (68 £ 4) h

a agarze odzywezym v

Niepewnost rozszerzona (wspblczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci p=95%) nie obejmuje etapu pobierania probek

Opracowata
Matgorzata Kmiecik

Otrzymuija:

Autoryzowat
KIEROWNIK

Lﬁb@ramﬁu@%?ﬁlogianego
mgr in2. Matia Przybyla

KONIEC SPRAWOZDANIA

1,)Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna, ul. Walbrzyska 15,

2. ala - egz.

Kierownik Oddziatu Laboratoryjnego

KIEROWNIK

Oddzialu.abpratoryjnego
mgr{ hﬁom

ila Binkowska

58-100 Swidnica - 1 egz.
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58-1!
el./fax

1P 884-27HR:5200.10.2.20 19MW Swidnica, dnia 08 listopada 2019r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA

1. Nazwa obiektu: Wodociag publiczny Jaworzyna Slaska.

2. Cel pobrania probki wody: monitoring parametréw grupy A.

3. Miejsce pobrania probki wody: sie¢ wodociggowa, Bolestawice 25.

4. Probke pobrano zgodnie z norma PN ISO5667-5:2017; PN-EN ISO 19458:2007

4.1. Probke wody pobrata: Monika Nosek, Agnieszka Grodowska-Jachym.

4.2. Data pobrania probki wody: 04 listopada 2019 r.

5. Pomiary wykonane na miejscu:-

6. W badanej probee wody przeprowadzono badania mikrobiologiczne.

7. Ocene jakosci wody dokonano na podstawie protokotu nr 46/HK-W/15 pobrania probek wody
_— w dniu 05 listopada 2019 r. oraz sprawozdania nr N/3743/LM/W-843/2019 z dnia

07 listopada 2019 1.

Woda w zakresie oznaczonego parametru mikrobiologicznego nie odpowiada wymaganiom
sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W wodzie stwierdzono
obecnodé bakterii grupy coli w ilosei 33 jtk w 100 ml wody (norma 0 jtk w 100 ml wody).

Powyzsze stanowi naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017 r., poz. 2294).

Opracowala: Zatwierdzila:
Seke AW NIK 2 up, KIEHOWNIKA
_ Sekeji Higigh Komunalne] Oddziaty Nagzoyu PSSE
Ma?gorz@ Wachnik B Bé&at yiak
erowni s v ey -

Ocena jakosci wody dotyczy wylacznie kontrolowanego obiektu.

Bez pisemnej zgody PSSE w Swidnicy sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

58-302 Watbrzych, ul. Armii Krajowej 35c,
tel. 74 8477568-69; fax. 74 8476639;
e-mail: psse:walbrzych@pis:gov.pl

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACAH

=

w Watbrzychu

BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/3743/LM/W-843/2019
z dnia 07.11.2019r.
Laboratorium Mikrobiologiczne
Kiient | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna,
: | ul. Watbrzyska 15, 58-100 Swidiica.
- ‘Zlecenie wewnetrzne nr 86/19 z dnia 04.11.2019r.

N o T ocena jakosci wody w-obszarze regulowanym prawnie
Lelbadania — parametry grupy A

Badany. obiekt. woda do spozycia przez ludzi

Dane dotyczace badanej prébki
, . Agnieszka Grodowska-Jachym, Monika Nosek - upowazniony

Problapobral pracownik PSSE w Swidnicy
| ‘Metoda pobierania prébki | PN-EN 1SO 109458:2007

Nr protokotu pobrania probki HK- 46/19 | z dnia 04.11.2019r. l godz. 9.25

Nr prébki nadany przez probkobiorce | 100

g . Wodociag Jaworzyna Sigska, Budynek mieszkainy, Bolestawice 25

| MIQ!SC? pg.branla .préﬁkl - kran w kuchni na parterze

Data przyjecia probki do badania 04.11.2019r. [ godz.12.25

'Kod prébki nadany przez ‘ o

laboratorium ' W - 843

Vaaa - Opis prébki dostarczonej Termotorba z wkiadem chiodniczym i monitorowang temperatura.

"do laboratorium Stan prébki prawidiowy.

1 Oddziat Laboratoryjny nie uczestniczyt w pobieraniu i transporcie probki
“Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanej probki.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie
jak tylko w catosci.

Klientowi przysiuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badari.

nie moze byé powielane inaczej
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr_N/3743/LM/W-843/2019

Data wykonania badar: 04 —07.11.2019r.

WYNIKI BADAN
Parametr Metoda badawcza Wynik Jednostka
PN-EN SO 9308-1:2014 -12+A1:2017-04 13
Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracii membra‘nowej o (22-49)" jkt7100ml
PN-EN 1SO 9308-1:2014 -12+A1:2017-04
Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej 0 jtk/100mi
Ogobina liczba PN-EN ISO 6222:2004 19
mikroorganizméw w (22 + 2) °C  [Metoda piytkowa posiew wgiebny (12-30)" © jtkMml
przez (68 £ 4) h na agarze odzywczym
INiepewnosé rozszerzona (wspétezynnik rozszerzema k=2, poziom ufnoécn P=85%) nie obejmuie-etapu pobierania robek|
Opracowata Autoryzowat ) Kierownik:Oddziatu Laboratoryjnego
Matgorzata Kmiecik
‘9 KIEROWNIK ~
Oddz%LaZoratzryjnego
mgrinZ. M. ria Przybyla mgr Kamila Binkowska
KONIEC SPRAWOZDANIA

Otrzymuja:
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna, ul. Watbrzyska 15, 58-100 Swidnica - 1 egz.
. ala - egz.
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MW Swidnica, dnia 08 listopada 2019r.

tel./f

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA

1. Nazwa obiektu: Wodociag publiczny Jaworzyna Slaska.

2. Cel pobrania probki wody: monitoring parametrOw grupy A.

3. Miejsce pobrania probki wody: sie¢ wodociggowa, Pastuchow, ul. Wyzwolenia 22.

4. Probke pobrano zgodnie z normg PN ISO5667-5:2017; PN-EN ISO 19458:2007

4.1. Probke wody pobrata: Monika Nosek, Agnieszka Grodowska-Jachym.

4.2. Data pobrania probki wody: 04 listopada 2019 1.

5. Pomiary wykonane na miejscu:-

6. W badanej probce wody przeprowadzono badania mikrobiologiczne.

7. Oceng jakosci wody dokonano na podstawie protokotu nr 46/HK-W/15 pobrania probek wody
-~ w dniu 05 listopada 2019 r. oraz sprawozdania nr N/3743/LM/W-844/2019 z dnia

07 listopada 2019 r.

Woda w zakresie oznaczonego parametru mikrobiologicznego nie odpowiada wymaganiom
sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W wodzie stwierdzono
obecnosé bakterii grupy coli w ilosei 43 jtk w 100 ml wody (norma 0 jtk w 100 ml wody).

Powyzsze stanowi naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z

dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017 r., poz. 2294).

Opracowata: Zatwierdgild):

ZUpR. xﬁ.i}i gAY
s Oddziatu Ndgs
42 t] NI W il 8

Omunalnej Bes

Ocena jakosci wody dotyczy wylacznie kontrolowanego obiektu.
Bez pisemnej zgody PSSE w $widnicy sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA



PCA

PoLsKiE CENTRUM

AKREDYTACII

\
S

’,
/"’uln\“\ BADANIA

S\,

0\

7,

i

(1

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Watbrzychu
68-302 Watbrzych, ul. Armii Krajowej 35c¢,
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SPRAWOZDANIE_Z.BADAﬂ nr N/3743/LM/W-844/2019
z dnia 07.11.2019r.
Laboratorium Mikrobiologiczne

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna,

Kiient ul. Watbrzyska 15, 58-100 Swidnica.
Zlecenie wewngtrzne nr 86/19 z dnia 04.11.2019r.
N ' ocena jakosci wody w obszarze regulowanym prawnie
Cel badania — parametry grupy A -
Badany obiekt woda do spozycia przez ludzi
Dane dotyczace badanej prébki
Agnieszka Grodowska-Jachym, Monika Nosek - upowazniony
Prébke pobrat , pracownik PSSE w Swidnicy
“Metoda pobierania prébki PN-EN 1SO 19458:2007
Nr protokolu pobrania prébki HK- 46/19 [ z dnia 04.11.2019r. | godz. 9.55

Nr prébki nadany przez probkobiorce | 101
Wodociag Jaworzyna Slaska, Szkota Podstawowa, Pastuchow,

Miejsce pobrania probki ul. Wyzwolenia 22 — kran w fazience dla dziewczat
Data przyjecia probki do badania 04.11.2019r. | godz.12.25
Kod probki nadany przez
laboratorium W - 544
" Opis prébki dostarczonej Termotorba z wkiadem chiodniczym i monitorowang temperaturg.
do laboratorium Stan prébki prawidiowy.

Oddziat Laboratoryjny nie uczestniczyt w pobieraniu i transporcie probki

Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanej prébki.

Bez pisemnej zgody = laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej
jak tylko w calosci.

Klientowi ‘przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr_N/3743/L MAW-844/2019

i

Data wykonania badan: 04 —07.11.2019r.

WYNIKI BADAN

Parametr . Metoda badawecza A Wynik | Jednostka

| PN-EN IS0 6308-1:2014 A2+A12017-08 | 45
Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej (30-62)" jkt/100ml

PN-EN SO 9308-1:2014 -12+A1:2017-04
Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej 0 v jtk/100ml

Ogolina liczba — |PN-EN'ISO 6222:2004
mikroorganizméw w (22 £ 2) °C bnetoda plytkowa posiew wglebny nie wykryto jtk/imi
przez (68+4) h a agarze odzywezym - '
"INiepewno&¢ rozszerzona (wspoiczynnik rozszerzenia k=2, poziom"-ufnoscf.’ps95%) nie obejmuje etapu pobierania probek

Malgorzata Kmiecik Ki 1,3 3 L borat ;ryjne..g o

Opracowata Autoryzowat A Kierownik Oddziatu Laboratoryjnego
WK KIEROWNIK
Laberatrin kioddogicnego Oddzjaly Lborats
‘ migr Xamila Binkowska

KONIEC SPRAWOZDANIA

Otzymujg: .
(1)Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna, ul. Walbrzyska 15, 68-100 Swidnica - 1 egz.
.ala-egz.
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