"+ HK:5200.10.2.2019.MN- Swidnica, dnia 15 listopada 2019r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA

1. Nazwa obiektu: Wodociag publiczny Jaworzyna Slaska.

2. Cel pobrania probki wody: nadzor sanitarny.

3. Miejsce pobrania probki wody: sie¢ wodociggowa, budynek mieszkalny Bolestawice 25.

4. Probke pobrano zgodnie z normg PN-EN ISO 19458:2007

4.1. Prébke wody pobrata: Monika Nosek.

4.2. Data pobrania probki wody: 12 listopada 2019 r.

5. Pomiary wykonane na miejscu:-

6. W badanej probee wody przeprowadzono badania mikrobiologiczne.

7. Ocene jakosci wody dokonano na podstawie protokotu nr HK-47/19 pobrania probek wody
w dniu 12 listopada 2019 r. oraz sprawozdania nr N/3851/LM/W-867/2019 =z dnia
14 listopada 2019 r.

Woda w zakresie oznaczonego parametru mikrobiologicznego nie odpowiada wymaganiom
sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W wodzie stwierdzono
obecnosé bakterii grupy coli w ilosci 28 jtk w 100 ml wody (norma 0 jtk w 100 ml wody).

Powyzsze stanowi naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017 ., poz.2294).

Opracowala: Zatwierdzila:

MEQDSTY ASY J,Jl
Moneka: (1osty

Monikz Nosek

Mariola Draiwa

Ocena jakoéci wody dotyczy wytacznie kontrolowanego obiektu.
Bez pisemnej zgody PSSE w Swidnicy sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA



SRR
SNy, P CA

N 7

K

Porsgit CENTRUN
AXREDYTALH

5
7’/

i

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Watbrzychu

58-302 Walbrzych, ul. Armii Krajowej 35¢, Lot % 2
tel. 74 8477568-69; fax. 74 B476639; s, ,ﬁ\\\\‘ Lt
ol i Sl fadt S BADANIA
e-mail: psse.walbrzych@pis.gov.pl i
AB 582
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/3851/LM/W-867/2019
z dnia 14.11.2019r.
Laboratorium Mikrobiologiczne
Klient Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna,
ul. Walbrzyska 15, 58-100 Swidnica.
Zlecenie wewnetrzne nr 88/19 z dnia 12.11.2019r.
; ocena jakosci wody w obszarze regulowanym prawnie
Cr! heienia - nadzor sanitarny
Badany obiekt woda do spozycia przez ludzi
Dane dotyczace badanej prébki
Prébke pobrat Monika Nosek — upowazniony pracownik PSSE w Swidnicy
Metoda pobierania probki PN-EN ISO 19458:2007
Nr protokotu pobrania probki HK-47/19 i z dnia 12.11.2019r. l godz. 9.00

Nr prébki nadany przez probkobiorce | 103
Wodocigg Jaworzyna Slgska, Budynek mieszkalny, Bolestawice 25

Misjsce pobrania protia - kran w kuchni na parterze

Data przyjecia prébki do badania 12.11.2019r. godz.13.00

Kod probki nadany przez

laboratorium el

Opis probki dostarczonej Termotorba z wkiadem chtodniczym i monitorowang temperaturg.
do laboratorium Stan probki prawidiowy.

Oddziat Laboratoryjny nie uczestniczyt w pobieraniu i transporcie probki

Wyniki odnoszg sie wylgcznie do badanej probki.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byC powielane inaczej
jak tylko w catosci.

Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

PSSE wWalbrzychu LAB ~ Zalgcznik nr 18 do [0-LAB-02 Data wydania — 04.10.2019r. Wersja - 06 strona 1/2



SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/3851/L

MIW-B67/2010

Data wykonania badan: 12 —14.11.2019r.

WYNIKI BADAN
Parametr Metoda badaweza Wynik Jednostka
PN-EN 1SO 9308-1:2014 -1 2+A1':201 7-04 28
Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji 'membr_anowgi S (18 _4'3)1) jkt/100ml
: PN-EN ISO 7899-2:2004 .
Liczba enterokokow Metoda filracji fhembranowej 0 jtk/100ml

Opracowala
Malgorzata Kmiecik

trzymuja:
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiol

.ala-egz.

Aqio'ryzéwa*

"Niepewnosc¢ rozszerzona (wspotczynnik rozszérzer'iiakz. poziom i:_fnqéci p=95%) nie obejmuje etapu pobierania probek

Kierownik Oddziatu Laboratoryjnego

AsyﬁNT g LEROWNI
mgr Maigolata Kmiecik 27?3320?%&'@@9&

mgrKamila Binkowska

KONIEC SPRAWOZDANIA

ogiczna, ul. Walbrzyska 15, 58-100 Swidnica - 1 egz.

PSSE wWalbrzychu LAB ~ Zalacznik nr 18 do {O-LAB-02 Data wydania —04.10.2019r.  Wersja=06.  strona 2/2
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HK52001 0.2'.20_1 9MN P Swidnica, dnia 15 listopada 2019r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA

1. Nazwa obiektu: Wodocigg publiczny Jaworzyna Slaska.

2. Cel pobrania probki wody: nadzoér sanitarny.

3. Miejsce pobrania probki wody: sie¢ wodociggowa, Szkola Podstawowa Pastuchow,
ul. Wyzwolenia 22.

4. Probke pobrano zgodnie z norma; PN-EN ISO 19458:2007

4.1. Probke wody pobrata: Monika Nosek

4.2. Data pobrania probki wody: 12 listopada 2019 r.

5. Pomiary wykonane na miejscu:-

6. W badanej probee wody przeprowadzono badania mikrobiologiczne.

7. Ocene jakosci wody dokonano na podstawie protokotu nr HK-47/19 pobrania probek wody

w dniu 12 listopada 2019 r. oraz sprawozdania nr N/385 1/LM/W-868/2019 z dnia

14 listopada 2019 r.

Woda w zakresie oznaczonego parametru mikrobiologicznego nie odpowiada wymaganiom
sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W wodzie stwierdzono
obecnos¢ bakterii grupy coli w ilosci 25 jtk w 100 ml wody (norma 0 jtk w 100 ml wody).

Powyzsze stanowi naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 1 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017 1., poz. 2294).

Opracowala: Zatwierdzila:
ME —— ]ﬁ IEROWNIK
T Seh Ao AN Oddzialu Nadzoru
Morm ko (105CA Vod—

- [ N b
Monika Nosek MARF U S

Ocena jakosci wody dotyczy wytacznie kontrolowanego obiektu.
Bez pisemne;j zgody PSSE w Swidnicy sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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© BADANIA o

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/3851/LM/W-868/2019
z dnia 14.11.2019r.
Laboratorium Mikrobiologiczne

Kiient Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna,
ul. Watbrzyska 15, 58-100 Swidnica.

Zlecenie wewnetrzne nr 88/19 z dnia 12.11.2019r.

j i wi obszarze regulowanym prawnie
Cel badania ocena jakosci wody w obszarze reg ymp

— nadzér sanitarny
Badany obiekt woda do spozycia przez ludzi
Dane dotyczace badanej prébki
Prébke pobrat Monika Nosek — upowazniony pracownik PSSE w Swidnicy
Metoda pobierania probki PN-EN ISO 19458:2007
Nr protokotu pobrania probki HK-47/19 ; z dnia 12.11.2019r. | godz. 8.30

Nr prébki nadany przez probkobiorce | 104

Wodociag Jaworzyna Slgska, Szkofa Podstawowa, Pastuchow,
ul. Wyzwolenia 22 — kran w lazience dla dziewczagt

Miejsce pobrania probki

Data przyjecia probki do badania 12.11.2019r. | godz.13.00

Kod probki nadany przez 1

laboratorium W-goa

Opis probki dostarczonej Termotorba z wkiadem chiodniczym i monitorowang temperatura,
do laboratorium Stan prébki prawidiowy.

Oddziat Laboratoryjny nie uczestniczyt w pobieraniu i transporcie probki

Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej prébki.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej
jak tylko w calosci.

Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

PSSE w Walbrzychu LAB  Zalgcznik nr 18 do 10-LAB-02 Data wydania — 04.10.2019r.  Wersja - 06 strona 1/2



SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/3851/LM/W-868/2019

Data wykonania badar: 12 — 14.11.2019r.

WYNIKI BADAN
Parametr Metoda badawcza Wynik Jednostka
PN-EN 1SO 9308-1:2014 -12+A1:2017-04 25
Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej X 6-39)" jkt/100mi
. PN-EN (SO 7899-2:2004 .
Liczba enterokokéw Metoda fitracji membranowe] 0 jtk/100ml

"Niepewnos$¢ rozszerzona (wspolczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci p=95%) nie obejmuje etapu pobierania probek| -

Opracowala
Malgorzata Kmiecik

trzymuja:
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiolog

. ala - egz.

Autoryzowat Kierownik Oddziatu Laboratoryjnego

amila Binkowska

ASY%ZENT OddK%EROWNlK
H * .
mgr Malgar¥ata Kmiecik fg{; abcrz toryinego
mg

KONIEC SPRAWOZDANIA

iczna, ul. Walbrzyska 15, 58-100 Swidnica - 1 egz.

PSSE w Walbrzychu LAB

Zalgcznik nr 18 do 10-LAB-02 Data wydania - 04.10.2019r.  Wersja—06 strona 2/2



7 HK:5200:10.2.2019.MN Swidnica, dnia 15 listopada 2019r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA

1. Nazwa obiektu: Wodociag publiczny Jaworzyna Slaska.

2. Cel pobrania probki wody: nadzor sanitarny.

3. Miejsce pobrania probki wody: sie¢ wodociggowa, ZGKi M Jaworzyna Slaska, ul. Swidnicka 9.
4. Probke pobrano zgodnie z normg PN-EN ISO 19458:2007

4.1. Probke wody pobrata: Monika Nosek

4.2. Data pobrania probki wody: 12 listopada 2019 1,

5. Pomiary wykonane na miejscu:-

6. W badanej probce wody przeprowadzono badania mikrobiologiczne.

7. Oceng jakosci wody dokonano na podstawie protokotu nr HK-47/19 pobrania probek wody
w dniu 12 listopada 2019 r. oraz sprawozdania nr N/3851/LM/W-866/2019 z dnia
14 listopada 2019 r.

Woda w zakresie oznaczonego parametru mikrobiologicznego nie odpowiada wymaganiom
sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W wodzie stwierdzono
obecnosé bakterii grupy coli wilosei 18 jtk w 100 ml wody (norma 0 jtk w 100 ml wody).

Powyzsze stanowi naruszenie § 3 ust. 1 pkt 11 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017 r., poz. 2294).

Opracowala: Zatwierdzila:
MEGDS2Y ASYSTENT KIEROWNIK
hlinV s
/”79/117//;,'(1 /Y25 A Oddzialy N qwdzo‘ri}
/ = 2
Vionika Nosek } ﬂ/ : éi) V)S‘:%H’d )
Meariola DTraiwa

Ocena jakosci wody dotyczy wytgcznie kontrolowanego obiektu.
Bez pisemnej zgody PSSE w Swidnicy sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosei.
Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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AB 582
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/3851/LM/W-866/2019
z dnia 14.11.2019r.
Laboratorium Mikrobiologiczne
Klient Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna,
- ul. Walbrzyska 15, 58-100 Swidnica.
Zlecenie wewnetrzne nr 88/19 z dnia 12.11.2019r.
> ocena jakosci wody w obszarze regulowanym prawnie
Cel badania — nadzor sanitarny
Badany obiekt woda do spozycia przez ludzi
Dane dotyczace badanej probki
Prébke pdbral Monika Nosek — upowazniony pracownik PSSE w Swidnicy
Metoda pobierania prébki PN-EN ISO 19458:2007
Nr protokotu pobrania probki HK- 47/19 [ z dnia 12.11.2019r. | godz. 7.55
Nr probki nadany przez probkobiorce | 102
e . i Wodociag Jaworzyna Slaska, ZGKiM Jaworzyna Slgska,
Miclsce pobratia prapki ul. Swidnicka 9 — kran w toalecie
Data przyjecia probki do badania 12.11.2019r. ] godz.13.00
Kod probki nadany przez
laboratorium Yi-eg
Opis prébki dostarczonej Termotorba z wkiadem chiodniczym i monitorowang temperaturg.
do laboratorium Stan probki prawidiowy.

Oddziat Laboratoryjny nie uczestniczyt w pobieraniu i transporcie probki

Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej probki.

Bez pisemnej zgody Ilaboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej
jak tylko w catosci.

Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

PSSE w Watbrzychu LAB  Zalgcznik nr 18 do 10-LAB-02 Data wydania — 04.10.2019r.  Wersja - 06 strona 1/2



SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/3851ILM!W~866/201 9
Data wykonania badari: 12 —14.11.2019r.

WYNIKI BADAN
Parametr Metoda baday!ggg Wynik Jednostka
PN-EN ISO 9308-1:2014 —12+A1 2017-04 18
Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracn membranow,l) P (11-30)" jkt/100mi
. PN-EN ISO 7899-2:2 .
Liczba enterokokow Metoda firaci m 2200 i 0 jtk/100mi
"Niepewno$é rozszerzona {(wspdlczynnik rozszgrzgma k=2, poznom:ﬁqf'noéci g§95%):tnie Qbeimuje etapu pobierania probek

Opracowata
Malgorzata Kmiecik

Autoryzowal

AS %r
mgr Matdokzata Kmiecik

KONIEC SPRAWOZDANIA

Kierownik Oddziatu Laboratoryjnego

KIEROWNi«

P
iia

ratoryjnegc

Binkowska

trzymujg:
@ownatowa Stacja Sanitarno -Epndemlologlczna ul. Wa*brzyska 15, 58-100 Swidnica - 1 egz.

ala-egz

PSSE w Watbrzychu LAB- Zatacznik nr 18 do IQ-L'A_B—'OZ Data wydania — 04.10.2019 r.

Wersja—- 06 strona2/2



” 'HK.5200.10.2.2019.MN Swidnica, dnia 15 listopada 2019r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA

1. Nazwa obiektu: Wodociag publiczny Jaworzyna Slaska.

2. Cel pobrania probki wody: nadzor sanitarny.

3. Miejsce pobrania prébki wody: woda podawana do sieci, SUW Jaworzyna Slaska, ul. Weglowa
4. Probke pobrano zgodnie z normg PN-EN ISO 19458:2007

4.1. Probke wody pobrata: Monika Nosek

4.2. Data pobrania probki wody: 12 listopada 2019 1.

5. Pomiary wykonane na miejscu:-

6. W badanej probee wody przeprowadzono badania mikrobiologiczne.

7. Ocene jakosci wody dokonano na podstawie protokotu nr HK-47/19 pobrania probek wody
w dniu 12 listopada 2019 r. oraz sprawozdania nr N/3851/LM/W-869/2019 z dnia
14 listopada 2019 r.

Woda w zakresie oznaczonego parametru mikrobiologicznego nie odpowiada wymaganiom
sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W wodzie stwierdzono
obecnosé bakterii grupy coli w ilosei 39 jtk w 100 ml wody (norma 0 jtk w 100 ml wody).

Powyzsze stanowi naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017 r., poz. 2294).

Opracowala: Zatwierdzila:
MEQUSZY ASYSTENT  KIEROWNIK
//}’)o/],,/,,(,@ ﬂ?}{ﬁbf. Oddzialu Nadzoru

J Drady—

Mariola Dratwe

1ika Nosek

Vior

Ocena jakosci wody dotyczy wytacznie kontrolowanego obiektu.
Bez pisemnej zgody PSSE w Swidnicy sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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AB 582
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/3851/LM/W-869/2019
z dnia 14.11.2019r.
Laboratorium Mikrobiologiczne
Kiient ‘Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna,
' ul. Watbrzyska 15, 58-100 Swidnica.
Zlecenie wewngtrzne nr 88/19 z dnia 12.11.2019r.
¢ ocena jakosci wody w obszarze regulowanym prawnie
Gl badania -~ nadzér sanitarny
Badany obiekt woda do spozycia przez ludzi
Dane dotyczace badanej prébki
Prébke pobrat Monika Nosek — upowazniony pracownik PSSE w Swidnicy
Metoda pobierania probki PN-EN ISO 19458:2007
Nr protokotu pobrania probki HK- 47/19 | z dnia 12.11.2019r. | godz. 8.25

Nr prébki nadany przez probkobiorce | 105

Wodociag Jaworzyna Slaska, SUW Jaworzyna Slaska - woda

Miejsce pobrania probki podawana do sieci

Data przyjecia prébki do badania 12.11.2019r. | godz.13.00

Kod prébki nadany przez

laboratorium W--tpd

Opis probki dostarczonej Termotorba z wkiadem chiodniczym i monitorowang temperatura,
do laboratorium Stan probki prawidtowy.

Oddziat Laboratoryjny nie uczestniczyt w pobieraniu i transporcie prébki

Whyniki odnoszg sie wylacznie do badanej probki.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej
jak tylko w catosci.

Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

PSSE w Watbrzychu LAB ~ Zaigcznik nr 18 do 1O-LAB-02 Data wydania — 04.10.2019r. Wersja - 06 strona 1/2



SPRAWOZDANIEZBADAN nr_N/3851/LM/W-869/2019

‘Data wykonania badan: 12 - 14.11.2019r.

WYNIKI BADAN

Metoda badawcza Wynik Jednostka

Parametr
PN-EN 1SO 9308-1 12014 -12+A1 12017-04 39 o
Liczba bakterii grupy coli Metoda ﬁitracn membranuwe; @7-57)" jkt/100mi

Liczba enterokokow

PN-EN ISO 7899-2:2004
Metoda filtracji membranowej

0 jtikr100ml

Opracowata
" Malgorzata Kmiecik

trzymujg:

{PNiepewnos¢ rozszerzona (wspblczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufn

Autoryzowa - Kierownik Oddziatu Laboratoryjnego

mila: amkowska

ASYSEINT KIEROWNIK
‘ ieci 2 rato, nego
m.gf Ma} h g m“ec'k Odd@t Labor J

KONIEC SPRAWOZDANIA

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna. ul. Walbrzyska 15, 58-100 Swidnica - 1 egz.

2. ala-egz.

PSSE w Walbrzychu LAB

Zatgcznik nr 18 do 10-LAB-02 Data wydania — 04.10.2019 . Wersja - 06

- strona 2/2



