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wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Termomodernizacje budynku uzyteczno$ci publicznej przy ul. Powstafcow 3 w
Jaworzynie Slaskie;j.

W postgpowaniu powyzszym zlozono zapytanie do STWZ . na ktore udzielono odpowiedzi jn.

Zapytanie do tresci SIWZ:

. Czy pozycja nr 20 przedmiaru nickwalifikowanego Budowlanka 1I ., Posadzki
styroduru — izolacja termiczna gr 15 em” dotyczy parteru budynku? Jezeli tak to:
czy nalezy wykona¢ wszystkic warstwy zgodnie z rysunkiem A7 ,Warstwy” projektu
przekréj A’

wykonanie podtoza z piasku

- wykonanie podioza z betonu C 12-15 10cm

- utozenie folii paroszezelnej x 2

- styrodur 10 cn

- 2x folia paroszczelna

- wylewka betonowa zbrojona min 4 cm

- gres

Jezeli tak to prosze o uzupelnienic przedmiaru.

t

2. Prosze rownicz o uzupelnienie przedmiaru o pozycje:
- rozbidrka posadzki betonowej gr 15 em
- wywéz 1 gruzu (321 m”x 0,15 =48,15)
3. Prosze o podanic odleglosci na jaka nalezy wywicz¢ odpady.
4. Jakg cegly nalezy przemurowac kominy ponad dachem?
5. Prosze o podanie sposobu wykonania i przedmiaru remontu okapu budynku.

6. Czy w ramach rozbiorki wiaty blaszanej nalezy uja¢ roboty zwigzane z rozbiorka
posadzki betonowej i podioza? Jezeli tak to prosze o uzupelnienie przedmiaru.

7. Czy nawierzchnia podworza jest przewidziana do remontu? Jezeli tak to prosz¢ o
podanie sposobu wykonania tych robot i przedmiaru.

8. Czy Zamawiajacy chece wykonaé roboty dotvezace pozycji 22 przedmiaru
niekwalifikowanego Budowlanka II tj: ., Balustrady schodowe systemowe z rur
mosicznych wypelnienie szkiem bezpiecznym” na tym etapie remontu, biorac pod
uwage zakres robot remontowych budynku i mozliwosei uszkodzenia nowych
balustrad?

9. Czy jednostka miary poz 22 przedmiaru nickwalifikowanego Budowlanka Il jest
prawidiowa — wpisana jednostka to metry czy nic powinny by¢ m™?

Odpowiedz:

Ad. 1 oraz Ad 2

Zamawiajacy informuje, ze zakres przedmiotu zaméwienia nie obejmuje wykonania
posadzek wewnatrz budynku. Poz. Nr 20 zalaczonego do SIWZ przedmiaru w branzy
budowlanej nie dotyczy zakresu o ktorym mowa w zapytaniu nr 1.



Ad.3

Wykonawca musi ujaé w swojej ofercie koszty wywozu odpadéw budowlanych. Wywéz
odpadéw Wykonawca powinien zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Miejsce i odleglos¢ Wykonawca sam wskazuje i uwzglednia koszty wykonania tego
zakresu robot.

Ad. 4 Cegla pelna.

Ad. 5 Remont okapu jako komplet — istniejacy zelbetowy, docieplony styropianem 1
tynkiem cienkowarstwowym oraz obrébki blacharskie (zgodnie z dokumentacjg
projektowy).

Ad. 6 Nie.
Ad. 7 Nie.

Ad. 8 Nie.

Ad. 9 W pozycji nr 22 zalgczonego do SIWZ przedmiaru w branzy budowlanej
jednostks miary jest m?,

Otrzymuja:
I.  Firma sktadajaca zapytanie
2. Na stronie www. jaworzyna.net
3. Ala




